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Statický posudok a zhodnotenie existujúcich stavebných objektov pre možnosť nadstavby 

1. Ú V O D 

Predmetom riešenia statického posudku je 5 existujúcich stavebných objektov, ktoré sú spo

ločne označené ako " ZARIADENIE PRE SENIOROV ". Stavebné objekty sú usporiadané kon

taktne za sebou a sú situované na ulici J Okáľa v Prievidzi. Statický posudok je vypracovaný na 

základe objednávky Mesta Prievidza č. 20160628. 

Posudzované stavebné objekty majú 4 nadzemné podlažia ( Blok A l , A2. B I , B2 ), respektíve 

2 nadzemné podlažia ( Hospodársky pavilón ). Dôvodom na vypracovanie posudku je zámer ob

jednávateľa zrealizovať jednopodlažné, respektíve dvojpodlažné nadstavby týchto objektov a sú

časne zhotoviť dva samostatne stojace vonkajšie výťahy, ktoré budú kontaktne pričlenené ku štíto

vým stenám objektov A l a B2. 

Statický posudok je rozdelený na nasledovné časti: 

y Časť A ( dokumentačná ) - gralícky a schematicky znázorňuje usporiadanie hlavných nosných 

konštrukcií a ťažiskových dielcov vrchnej a spodnej stavby 

> Časť B ( analytická ) - popisuje a analyzuje nosný systém vrchnej a spodnej stavby, vyhľadáva 

dostupné informácie a technické podklady k použitým materiálom a dielcom, definuje IG para

metre základovej pôdy v podloží Taktiež popisuje technickú koncepciu nadstavby. 

*• Časť C ( zaťažovacia ) - definuje statické zaťaženia pôsobiace na objekt. Určuje prídavné zaťa
ženia od predpokladanej nadstavby 

'r Časť D ( výpočtová ) - posudzuje hlavné nosné konštrukcie, porovnáva ich statické parametre a 

definuje ich vyhovujúci, respektíve nevyhovujúci stav vo väzbe na priťaženie pripravovanou 

nadstavbou 

** Časť Ľ ( rekapitulačná ) - definuje možný rozsah nadstavby, ako aj statické podmienky a tech

nické ustanovenia, ktoré je potrebné dodržať pre možnosť realizácie nadstavby a pre možnosť 

realizácie vonkajších výťahov 

Rozdelenie stavebných objektov: 

r Blok A l . BI - 4 podlažia bez suterénu, konštrukčná výška 2,8m. pôdorys 32.85m ' 14.7m 

Blok A2. B2 - 4 podlažia bez suterénu, konštnikčná výška 2.8m. pôdorys 18,45m t 12.8m 

> Blok HP ( Hospodársky pavilón ) - 2 podlažia bez suterénu, konštrukčná výška 3.4m. pôdorys

ný rozmer 30,85m.' 14.88m 

Posudzované objekty boli vyprojektované v auguste 1984 spoločnosťou Okresný stavebný 

podnik Prievidza. Stavby majú spoločnú technickú platformu v rámci koncepcie malopodlažnej 

pórobetónovej sústavy, vyvinutej Ing. Veterníkom. Bloky A l - B l a A2-B2 sú dispozičné a kon

cepční identické. 
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Z A R I A D E N I E P R E S E N I O R O V 

Statický posudok a zhodnotenie existujúcich stavebných objektov pre možnosť nadstavby 

2. Č A S Ť A > S I T U Á C I A , F O T O D O K U M E N T . , D I S P O Z I Č N É S C H É M Y 

2.1. Situácia Siriich vzťahov 
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Statický posudok a zhodnotenie existujúcich stavebných objektov pre možnosť nadstavby 

3. Č A S Ť B > P O P I S S T A V E B N Ý C H O B J E K T O V 

3.1. Všeobecne 

Nosnv svstém všetkých 5 posudzovaných objektov je navrhnutý v rovnakej koncepcii. Stavby 

boli navrhnuté a zrealizované v stavebnom systéme malopodlažnej pórobetónovej sústavy, vyvinu

tej Ing. Veterníkoin ( OSP Prievidza ). Stavby majú pravidelný obdĺžnikový pôdorys rozmerov 

32.85m/14.7m ( AI -B1 ). 18,45m/l 2,8m ( A2-B2 ) a 30.85m/14.88m ( HP (.Hospodársky pavilón 

sa od obytných blokov odlišuje podlažnosťou ( 2NP / 4NP ). moduláciou priečnych stien ( 6.0m / 

3.6m ) a typom stropných panelov ( hrúbka 250mm / 120mm. dĺžka 6,0m / 3.6m ). Obytné bloky 

majú v zrkadlovej časti schodiska umiestnený výťah. 

Vertikálne nosné konštrukcie tvoria priečne nosné steny, ktoré sú vyskladane z prefabrikova

ných pórobetónových stenových panelov hrúbky 300mm a z keramických stenových panelov 

hrúbky 300mm a 4()0mm. Obvodové steny obytných blokov sú samonosné a sú zložené z prefab

rikovaných spínaných pórobetónových panelov hrúbky 300mm. Obvodové steny bloku HP sú 

zhotovené z nosných pórobetónových stenových panelov. 

Strešný plášť - všetky objekty sú zastrešené plochou dvojplášťovou strechou, výška strešnej 

atiky nad upraveným terénom je ~I3.0m ( obytné bloky ), respektíve ~8.0m ( HP ). Nad rovinu 

strechy vystupujú výťahové šachty ( obytné bloky ). prvky odvetrania ( všetky objekty ) a komíny 

( HP ). Odvodnenie striech riešia vnútorné dažďové zvody ( A1-B1-HP > 2 zvody. A2-B2 > 1 

zvod ). Strešný plášť je vyspádovaný smerom do stredu stavby, má celkovú hrúbku ~450mm 

( lepenka, čadičová rohož 80mm. vzduchová medzera, pórobetónový panel PAS 240mm v spáde 

2.5%. hydroizolácia - 2x asfaltový pás ). 

Stropné konštrukcie obytných blokov A-B tvoria prefabrikované plné železobetónové panely 

hrúbky 120mm. Podlahy majú celkovú hrúbku 60mm ( lepenka, hobra 20mm. lepenka, cementový 

poter 30mm. PVC ). Deliace priečky obytných podlaží ( sociálne priestory ) majú hrúbku lOOmni. 

Stropné konštrukcie bloku HP tvoria prefabrikované dutinové železobetónové panely hrúbky 

250mm. Podlahy poschodia majú hrúbku 50mm ( hobra lOmm. lepenka, cementový poter 35mm. 

PVC ). Deliace priečky poschodia bloku HP majú hrúbku líOmm. lOOmm a sú zhotovené z plnej 

pálenej tehly. 

Založenie stavieb bolo navrhnuté plošné - na ž.b. základových pásoch, ktoré sú umiestnené 

centrický pod každou priečnou stenou. Pod pásmi sú zrealizované hutnené štrkopieskové podušky. 

Rozdiel výšky medzi ž.b. základovým pásom a podlahou je konštrukčne vy skladaný z prefabriko

vaných betónových blokov, ž.b. vencov a dobetonáv ok. 

Skutkový stav objektov po technickej stránke zodpovedá fyzickému veku. Spínané panely ob

vodového plášťa vykazujú systémové poruchy, pórobetónové panely nosných stien sú lokálne po

praskané, dielce systému vykazujú trhlinové priznávky v mieste kontaktných spojov. Situačné 
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Statický posudok a zhodnotenie existujúcich stai ebných objektov pre možnosť nadstavby 

usporiadanie obytných blokov a hospodárskeho pavilónu je zrejmé z prílohy 2.1 .-2.2. usporiadanie 

hlavných prvkov a dielcov nosného systému vrchnej a spodnej stavby je zrejmé z grafickej časti v 

rámci príloh 2.5-2.13. 

3.2. f 'odorovné nosné konštrukcie - Stropy 

Stropné konštrukcie v rámci obytných blokov A1-A2 a B1-B2 sú v plnom rozsahu zhotovené 

z prefabrikovaných plných ž.b. panelov hrúbky 120mm. stavebného systému T06B ( stropné pane

ly pre bytové domy ). Panely majú nosnú dĺžku 3.6m a šírku 2.4m-l.2m-0.6m. Pozdĺžny schodis-

kový modul v rámci blokov A I - B I je prestropený plnými ž.b. panelmi hrúbky !50mm. dĺžky 2.1m 

a šírky 2.4m. V obytných blokoch bolí použité nasledov né stropné panely : 

> PZD48/94-rozmer 3580/2390 120 mm M 4 = 27,9 30.4 . 40.7 kNin 

> PZD 92'94, PZD 88/94 - 3580/2390/120 mm ( inštalačné ) M u = 41.2 / 37.8 / 39.0 kNm 

> PZD 13'94-rozmer 3580/1190/120 mm M u = 15.15 19,2 / 21.8 kNm 

f PZD 5'94 - rozmer 3580/590/120 mm 

> 1ZE 165/10-rozmer 2100/2400'150 mm 

M Ú = 12.3 kNm 
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Značenie stropný'cli panelov systému T06B bolo v rámci vývoja niekoľkokrát menené. Static

ké parametre panelov ( momenty únosnosti M„ v kNm ) sú prevzaté z katalógu stavebných dielcov 

trustu preľabrikácie ( 1970 ). Priemerná prepočítaná hodnota momentovej únosnosti stropných 

panelov na lm šírky stropu sa pohybuje 11.6-17.0 kNm'm" ( B=2,4m ). 15.8-17.2 kNm/m' 

(B=2,4m - inštalačné ). !2 J6^JJL-Jej\TjvriL ( B=1.2m ) a 20,5..kNm/m" ( B=0.6m ). Statickí' pa

rametre panelu IZE 165/10 n ie sú dostupné, jeho únosnosť má zodpovedať ostatným použitým 

panelom. 

Stropné konštrukcie v rámci hospodárskeho pav ilónu HP sú v plnom rozsahu zhotovené z pre

fabrikovaných dutinových ž.b. punelov hrúbky 250mm. Panely majú nosnú dĺžku 6.0m a šírku 

1.2ni. V rámci HP bol použitý nasledovný stropný panel (jeho statické parametre nie sú známe ) : 

> PZD 11/71 - rozmer 5980/119(1/250 mm 

V rámci všetkých obytných objektov A-B a HP je v rámci strechy použitý" rovnaký typ strop

ných panelov ako v obytných podlažiach - t.j. statické parametre panelov posledného slropu a 

ostatných stropov sa neodlišujú - 7 uvedeného dôvodu ich bude možné použiť na rovnaký zaťí>žo-

vací účel ( v zmysle pôvodných normatívnych predpisov - užitočné zaťaženie 150 kg/m 2 ) . 

Vodorovnú tuhosť každej stropnej roviny dopĺňa systém pozdĺžnych a priečnych ž.b. vencov, 

umiestnených v rámci zhlavia nosných stien. Sirka vencov zodpovedá širke nosnej steny 300m>n a 

400mni. hrúbku je 40mm-80mm. vence sú vystužené kari sieťovinou ( 3 priebežné prúty ómm ). 

V osi nosných stien a v rámci pozdĺžnych okrajov sú umiestnené betonárske výstužné príložky z 

ocele J-12mm. V mieste vzájomných spojov stenových a stropných panelov ( T-spoj, L-spoj ) sú 

tieto panely navzájom zvarené pomocou betonárskych priložiek T-12mm. privareným ku hákom 

stropných panelov a ku zabudovaným platničkám stenových panelov. 

3.3. Zvislé nosné konštrukcie - Steny 

Priečne nosné steny obytných blokov a HP sú vyskladane z typových veľkorozmerových pre

fabrikovaných stenových panelov hrúbky 300mm ( pórobetónové aj keramické panely - ťažisko ) a 

hrúbky 400mm ( len keramické p:\nelv l.NP v rámci krajných, štítových stien ). Projektom boli 

predpísané panely pórobetónové a keramické. Z dôvodu vyššej statickej únosnosti boli keramické 

panely použité v l.NP všetkých objektov. V rámci ostatných podkíží ( 2.NP-3.NP-4.NP ) boli pou

žité panely pórobetónové. Panely boli kladené do lôžka z cementovej malty, veflikálna škára bola 

opatrená maltovou stierkou. Závesné a kotevné háky v zhlaví panelov sú navzájom pozvárané pri-

ložkami z betonárskej výstuže priemeru 10 mm. Súčasne sú panely \ zhlaví uzavreté stužujúcim a 

vyrovnávajúcim ž.b. vencom hrúbky 80mm ( 40'?0mm ). 

Keramické stenové panelv majú výšku 2.6m ( NOD - bloky A-B ) a 2.9m ( NOB - blok HP ). 

Širka panelov je 1.5m/l.2m/0.9m'0.6m. Podľa pôvodných podkladov majú objemovú hmotnosť 

1600 kfi m' , výpočtová pevnosť muriva v tlaku za ohybu je 1500 k Pa. 
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Pórobetónové stenové panely NAV Itrúbky 300mrn majú výšku 2.6m. Modulová šírka pane

lov je 1.6m 1.2mU8m'0.ini. Podľa projektovej dokumentácie majú panely objemovú hmotnosť 

600 kg/m . výpočtová pev nosť muriva v tlaku /a ohybu je 800 kPa ( podľa STN 731101 ). 

3.4. Základové konštrukcii' 

Založenie stavbv je riešené plošne na ž.b. základových pásov tvaru obráteného T v kombinácii 

so štrkopieskovými poduškami. Pásy pozostávajú z monolitickej základovej časti, z prefabrikova

ných blokov, dobetonávok a vencov. 

Zaťaženie z vrchnej stavbv do podložia prenášajú ž.b. základové pásy. umiestnene pod prieč

nymi nosnými stenami Pasy vnútorných stien sú umiestnené centrický vzhľadom na os nosných 

stien, v rámci štítových stien excentricita základu voči stene I NP je 50mm. voči stene 2.NP je 

I OOmm. 

Základové pásy majú hrúbku 350mm, šírku 1600mm ( vnútorné pásy - bloky A-B ), 17fl()mni 

( vnútorné pásy - blok HP l a 1200mm ( krajné pásy všetkých objektov ). DÍžka pasov obojstranne 

presahuje obvod stavby O 500mm. Pásy sú zhotovené z betónu triedy II ( B15 / C 12/15 ) a sú vy

stužené vystužené viazanou betonárskou výstužou triedy 10335 ( J. T ). 

ť Pozdĺžna výstuž - horný povrch . 5ks J-12 t pás 1.6m. 1.7m) 4ks .1-12 t pás 1,2m) 
P Pozdĺžna výstuž - spodín povrch : 6ks .1-12 í pás 1.6m. 1. 7m I • 4ks J-12 {pás 1,2m) 

'r Priečna výstuž - spodný, homy povrch J-12 ' á~20Onim 

Pod základovými pásmi je podkladný betón hr. 50mm a pod ním hutnená štrkopiesková po

duška hrúbky 750nim. Poduika bola sypaná po vrstvách a hutnená na predpísanú hodnotu 0.2 MPa 

( 2kg/cm" ). Nadzakladová časť ( kŕčok ) po úroveň izolácie je zložená zo ž.b. základových blokov 

a vencov. Základové bloky šírky 400mm a 300mni majú výšku 600nim. Nad nimi je zhotovený 

stužujúci ž.b. veniec výšky ÍOOmm a to islé ešte raz na celkovú výšku krčku 1600mm. V rámci HP 

je zhotovená 1 rada základ, blokov • dnbelonávka výšky 400mm. Celková výška základu je 1.95m 

( obytné bloky ) a 1.35m ( blok HP ). 

.i". 5. Geologická stavba podložia v lokalite 

Pôvodný projekt zatried'uje geologické podmienky v mieste stavbv ako zložité, skladba a 

technické parametre zemín v podloží, podľa ktorých bol návrh v ypracovaný nie sú v projekte uve

dené. Podrobné informácie o aktuálnej stavbe podložia v mieste posudzovaných stavieb neboli 

investorom poskytnuté. Z uvedeného dôvodu pre potreby posúdenia existujúcich základov boli 

vyhľadané a použité informácie o geologickej stavbe podložia z lokality. Ako smerné boli použite 

IG prieskumy z lokality zrealizované pre OD Korzo ( IGP-! I. Parkovacie plochy na ul. M . Razusa 

( IGP-2 ). OD Kaufíand ( IGP-3 ) - viď. priložená situácia 
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Na základe medených IG prieskumov je možné približne určiť skladbu a technické parametre 

zemín v podloží nasledov ne : 

> Povrchová vrstva ornice / navážky ' upravených plôch do hĺbky cca 0.7m 

> Súvrstvie jemnozmných sedimentov charakteru piesčitveh ílov ( trieda F4 ) a stredneplastic-

kých ílov ( trieda F6-F8 ). Konzistencia ílov je premenlivá, ťažiskov o sa pohybuje v úrovni tu

há - pevná. Mocnosť ílov je premenlivá, súvrstvie zasahuje do hĺbky 3~4m pod upravený terén 

Trieda F4 - tuhá . : u = 0 " . c = 50kPa. r - r f = 23 .c,, - lOkľa. y - 18,5 k N m ' . Rj, - 150 kPa 

Trieda F6 - tuhá : T-.„= 0 r . c „ = 50kPa. f a' 19 . c, = I I kPa. y = 21 kN n r . R,, -- 100 kPa 

> Súvrstvie zle zmenveh štrkov. respektíve štrkov s prímesou iemnozrnnei zeminy. Mocnosť sú-

v rstvia je cca 3.5m. Trieda štrkov je G3 ' G4 

Trieda G3 : „ - 30°. c , - 0 kPa. .• - 19 kN 'm ' . E J t , - 80 MPa. 

Rd, = 290 kPa( B=Im ) / 455 kPa ( B=3m ) 

Trieda 05 : •,., • 28°. c - 2 kPa, y - 19.5 kN/m'. E*i - 40 MPa. 
Rd, 200 kPa ( B= Im ) 250 kPa ( B=3m ) 

f Podzemná voda má mierne napätý charakter, narazená je v hĺbke 3~4m pod uprav, terénom 
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J.6. Popis koncepcie nadstavby 

Existujúce stavebné objekty boli navrhnuté v 80-tych rokoch, v súčasnosti majú fyzický vek 

30 rokov. Ich nosný systém bol ťažiskové navrhnutý z prefabrikovaných stenových a stropných 

prvkov, ktorých návrhové technické a statické parametre nie sú v plnom rozsahu známe. Dohľada-

ním sa podarilo zistiť len časť údajov, potrebných pre posúdenie skutkového stavu. Taktiež nie sú 

známe presné IG charakteristiky podložia ( nebol zhotovený prieskum v mieste stavby ). 

Technický návrh týchto objektov bol spracovaný v zmysle pôvodných STN noriem, ktoré sú 

benevolentnejšie oproti súčasným EN normám ( znevýhodnenie hlavne u stropných panelov ). Pri 

posudzovaní jednotlivých NK sa vychádzalo z nekompletných informácii a taktiež aj z alternatív

nych - odvodených väzieb a porovnaní. 

Vzhľadom na technický spôsob zhotovenia a neúplné technické podklady tento posudok 

predpokladá v rámci všetkých S objektov nadstavbu maximálne 1 podlaiim ! 

Koncepcia stavebných konštrukcii a nosných prvkov nadstavby je nasledovná : 

r Podlahy > atiky a existujúce vrstvy plochých striech budú v plnom rozsahu odstránené až po 

úroveň ž.b. stropných panelov. Nová konštrukcia podlahy bude zhotovená v takej skladbe, aby 

jej plošná hmotnosť bola maximálne 0.5 kN/m' 

> Užitočné zaťaženie stropov > Z titulu limitovanej únosnosti stropných panelov je povolené 

zaťaženie v kategórii A-B ( plochy na domáce, obytné a kancelárske účely ), čomu zodpovedá 

maximálne plošné zaťaženie 2.0 kN/m 2 ( pôvodný návrh uvažoval užil. zaťaženie 1,5 kN/m 2 ). 

V rámci podlahy nadstavovaného podlažia nie sú povolené priestory s užitočným zaťažením 

väčším ako 2,0 kN/m 2 ( archívy, sklady, zhromažd'ovacie priestory.... ) 

' Nosné steny > Vertikálne nosné konštrukcie nadstavby budú tvoriť priečne steny, murované z 

pórobetónových tvárnic v hrúbke 250~300mm. Steny budú osadené v osi existujúcich stien 

spodných podlaží ( modulácia 3,6m a 6,0m bude zachovaná ). Prípadné pilierové účinky v mi

este otvorov dispozičné upraviť tak. aby nezaťažovali preklady otvorov spodného podlažia. 

Plošná hmotnosť nosnej steny s omietkou je 1,9 kN/m' 

r Pozdĺžne obvodové steny > V spodnej úrovni týchto stien budú zhotovené pozdĺžne ž.b. pásy. 

ktoré prenesú zaťaženie zo stien do priečnych nosných stien ( ochrana krajných stropných 

panelov voči preťaženiu ). Hrúbka stien je 250/300mm, z úrovne exteriéru budú steny zateplené 

kontaktným zatepľovacím systémom. Plošná hmotnosť steny s omietkou je 2.0 kN/m 2 

ľ Stužujúci systém vencov > V zhlaví priečnych a obvodových stien bude zhotovený stužujúci 

ž.b. vencový rošt, ktorý' stenám zabezpečí vzájomné spolupôsobenie a stabilizuje ich voči vodo

rovným účinkom zaťaženia 

r Deliace priečky > Vzhľadom na parametre únosnosti stropných panelov budú priečky v plnom 

rozsahu zhotovené ako ľahké, montované zo sádrokartónu 
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> Strešná konštrukcia > Vzhľadom na minimalizovanie celkovej hmotnosti bude zastrešenie 

zhotovené na báze zateplenej drevenej konštrukcie. Zastrešenie bude riešené plochou strechou, 

hydroizolácia bude z PVC fólie. Odvodnenie strechy bude riešené do existujúcich vnútorných 

dažďových zvodov. Vyspádovame strešnej roviny bude zhotovené z polystyrénových, respek

tíve z minerálnych spádových klinov, položených a kotvených ku OSB doske. Nosná konštruk

cia strechy bude zhotovená na báze drevenej konštrukcie ( líranoly K V H . nosníky STEICO. 

systém Kontrakting. ... ). Priestor medzi nosníkmi stropu bude vyplnený fúkanou celulózou- re

spektíve bude zateplený minerálnou vlnou. Maximálna plošná hmotnosť zastrešenia je 

uvažovaná 1.25 kN/m* 

> Všetky uvedené limitné zaťaženia sú udané charakteritiekvmi hodnotami, pre potreby výpočtu 

1 .MS únosnosti budú prenásobené parciálnym súčiniteľom 1,35 ( stále zaťaženia ) a U f náho

dilé užitočné a klimatické zaťaženia ) 

Projektant nadstavby je povinný zohľadniť predpísané opatrenia, v prípade rozdielov oproti 

zavedeným predpokladom preberá plnú zodpovednosť za svoje riešenie. Technický návrh nad

stavby je povinný prispôsobiť charakteru a kvalite existujúcich stavebných a nosných konštruk

cii. 

4. Č A S Ť C > E X I S T U J Ú C E Z A Ť A Ž E N I A , P R I Ť A Ž E N I E N A D S T A V B O U 

Výpočet zaťažení, návrh a posúdenie hlavných nosných konštrukcii riešených objektov bol 

vypracovaný v roku 1984. v zmysle vtedy platných normatívnych predpisov. V súčasnosti sú v 

platnosti normy EN STN, ktoré sú odlišné od pôvodných STN noriem. Výpočet zaťažení a posú

denie NK bude spracované v zmysle súčasných predpisov EN, v odôvodnených prípadoch bude 

použité porovnanie s predpismi STN. 

4.1. Stále zaťaženie - Obytné bloky A-B, Blok HP 

Strešný plášť - Obytné bloky 
Plodné zaťaženie 

Zať rozmer 

a (m) 

Obj.hm. 

OVaú 
g l 

kN/nr 7c.:, ns 7G.EN 
g d.STN 
kN/m2 

g J EN 

kN/m : 

hydroizolácia - asfaltové pásy 0,20 1,20 1,35 0.24 0,27 

cementový poter 0.010 23,0 0,23 1.30 1,35 0,30 0,31 

pórobetónový strešný panel PAS 0.250 6.5 1,63 1.20 1,35 1.95 2.19 

čadičová rohož 0,080 1,2 0,10 1.20 1,35 0.12 0.13 

ž.b plný stropný panel 120mm 0.120 25,0 3.00 1,10 1,35 3.30 4.05 

omietka 0,010 18.0 0.18 1.30 1,35 0,23 0.24 

543 1,15 1,35 6,14 7,20 
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Slreiný plášť - Blok HP Zať. rozmer Obj.hm. su 
7G.EN 

g J STN gd.tis 
Plošné zaťaženie a (m) kK'mj k-N'm : 

VG.STN 7G.EN 
kN/m3 kN/m 3 

hydroizolácia - asfaltové pú.s\ 0.20 1.20 1,35 0.24 0.27 

cementový poter (HU U 23,0 0.23 1.30 1.35 0.30 0.31 

pórobetónový strešný panel PAS 0.250 6.5 1.63 1,20 1.35 1,95 2.19 

čadičová rohož 0.080 1.2 0.10 1.20 1.35 0.12 0.13 

ž b. dutinovýstropný panel 25)mm 0.250 14.0 3.50 1.10 1.35 3,85 4,73 

omietka 0.010 18.0 0.18 1,30 i .35 0.23 0.24 

5.33 1.15 1,35 6.69 7.87 

Stropná konšlr. - Obytné bloky Zať. rozmer Obj.hm B i 
'/G.STK ".'GL.N 

g dSTN g d.FN 

Plošné zaťaženie a (m) kN'mJ kN nť 
'/G.STK ".'GL.N 

kNnr kN m 3 

PVC 0.005 13.5 0.07 1.20 1.35 O.OS 0.09 

betónový poter 0,030 23.0 0.09 1,30 1,35 0.90 0.93 

hobra 0,020 4.0 0.08 1,20 1.35 0.10 0,11 

ž.b. plnv stropný panel 120mm 0,120 25.(1 3,00 1.10 1,35 3,30 4,05 

omietka 0,010 18,0 0.18 1.30 1.35 0.23 0,24 

4,02 1.15 1.35 4,61 5,42 

Stropná konštrukcia - Blok IIP Zať. rozmer Obj.hm. g k 
7G.STN ľli.EN 

g d srš S dJEN 
Plošné zaťaženie a (m) kN/m3 k N m : 

7G.STN ľli.EN 
kN/nŕ kN/nr 

PVC 0.005 13.5 0.07 1,20 1.35 o,os 0.09 

betónový poter 0,030 23,0 0.69 1,30 1.35 0.90 0.93 

hobra 0.020 4.0 0,08 1,20 1.35 0.10 0.11 

ž b duiinový stropný panel 250mm 0,250 14,0 3.50 1,10 1,35 3,85 4.73 

omietka 0,010 18,0 0 ,18 1.30 1.35 0,23 0.24 

4,52 1.14 1.35 5,16 6,10 

Stena zpórobet. panelov Zať. rozmer Obj.hm g i 
7GSTN 7G.EN 

g d .SI N g d EN 
Plošné zaťaženie a (m) kN'mj kN'itT 

7GSTN 7G.EN 
kN/m : k N ' m : 

Omietka O.nio 18,0 0,1S 1.30 1.35 0.23 0.24 

Pórobetónový stenový panel 300mm 0,300 6,5 1.95 1,10 1,35 2.15 2.63 

Omietka 0,010 18.0 0,1 S 1.30 1.35 0.23 0.24 

2,31 1.13 1,35 2.61 3.12 

Stena; keramických panelo\ 

Plošné zaťaženie 
Zať. rozmer 

a (m) 

Obj.hm 

kN/m3 
g l , 

kN/m"' 
".'G.srN 7O.ES 

g d STN 

kN/m : 

C d.EN 

kN/m 3 

Omietka 0.010 18.0 0,18 1,30 1.35 0.23 0,24 

Keramický stenový panel 300mm 0.300 16.0 4,80 1,10 1,35 5.28 f.,48 

Omietka 0 ,010 i S M 0. 1 • 1.30 1.35 0,23 0.24 

5.1< 1.11 1.35 5,75 0,97 

Stena z keramických panelov 

Plošné zaťaženie 

Zať rozmer 

a (m) 

Obj.hm. 

kN/m 3 
g l . 

kN/m ; 
• 0 STN 7o.EN 

g d SI N 

kN'nr 
S J.tlN 
kN/m 3 

Omietka 0,010 18.0 0,18 1,30 1.35 0.23 0,24 

Keramický stenový' panel 400mn: 0,400 16,0 6.40 1.10 1.35 7.04 S,64 

Omietka 0.010 18,0 0,18 1.30 1,35 0.23 0.24 

6,76 l . l 1 1.35 7,51 9,13 
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4.2. Stále zaťaženie - Sadstavba 

Strop posledného podlažia Zať. rozmer Obj.hm. K k gd 
Plošné zaťaženie a (m) kN/m3 kN/m : kN/m" 

Konštrukcia podlahy ( všeobecne plošne zaťaženie ) 0,50 1,55 0,68 

ž.b. plný stropný panel 120mm 0.1.10 25,0 3,00 I.3J 4.05 

ž.b. dutinový stropný panel 250mm 3.50 1.35 4.73 

omietka 0,010 18,0 0.18 1.35 0.24 

obytné bloky 3.68 1.35 4.97 

hospodársky pavilón 4.18 1,35 5,64 

Strešná konštrukcia - plochá strecha Zať. ro/mer Obj.hm. g k gd 
Plošné zaťaženie a (m) kN m3 kN/m ! kN/nr 

geotextília + hydroizolácia ( fólia PVC ) 0.003 14,0 0.04 1.35 0.06 

Rockwool ( v spáde S0-200mm ) 0.150 0.75 0.11 1.35 0,15 

OSB doska 0.022 62 0.14 1,35 0.18 

drevená NK ( KVH, STE1CO. . ) 0.20 1.35 0.27 

celulóza tuí.aná medzi nosníky 0.300 0,55 0.17 1.35 0,22 

OSB doska 0,012 6,2 0.07 1.35 0,10 

rošt. inštalácie, rezerva 0.35 1,35 0.47 

sádrokartónová doska 0.015 9.0 0.14 1,35 0.18 

omietka o.oo: 18.0 0.04 1.35 0,05 

1.2S 1.35 1.69 

Vnútorná murovaná stena Zať. rozmer Obj.hm. Sl: gd 
Plošné zaťaženie a (m) kN/m3 kN/nr .'G kN'm 3 

Omietka 0,010 18,0 0,18 1.35 0,24 

Ypor/ Porfix - 300mm O.300 5,0 1,50 1,35 2.03 

Omietka 0,010 18,0 0.18 1.35 0,24 

1,86 1.35 2,51 

Obvodová murovaná stena Zať. rozme Obj.hm g l gd 
Plošné zaťaženie a (m) kN,m3 kN/m 3 " kN/m 3 

Omietka + stierky 0,015 18.0 0.27 1.35 0.36 

Polystyrén ( zateplenie KZS ) 0,140 0,3 0.04 1.35 0,06 

Ypor t Porlix - 300mm 0,300 5,0 1.50 1.35 2.03 

Omietka 0.010 18.0 0,18 1.35 0.24 

1.99 1.35 2,69 

4.3. Užitočné zaťaženie stropov, Priečk) 

Kategória zať. plochy | A Plochy na domáce a obytné účely 1 
Miestnosti v obytných budovách a rodinných domoch. Lôžkové izby a nemocničné oddelenia \ nemocniciach 

Ciltkovéplošné zaťaženie ( Ä.Y/m3 i Kategória Qk 7Q qj 
Zaťaženie stropných konštrukcii 2,0 1.50 3,0 

Zaťaženie schodísk A 3,0 1.50 4,5 
Zaťaženie balkónov a lodžií 4,0 1.50 6,0 

Kategória zať. plochy | B Administratívne plochy 

Úžitkové plošné zaťaženie t kN/m3) Kategória qt /o q d 

Administratívne plochy B 3,0 1.50 4,5 
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Redukčný súčiniteľ « j platí pre návrh stfpov a stien stropov kategórie A, B, C , D 
Kategória A ' B kategória zaťaženej plochy ( A, B, C. D ) 

n = 2 3 4 počet zaťažených stropných konštrukcií nad sebou 

U" 0,7 0,70 0,70 EN 1990-tab.Al.l 

Q„ - 1,00 0,90 0,85 redukčný súčiniteľ úžitkového zaťaženia 

Premiestniteľné priečky 1 Náhradné úžitkové rovnomerné zaťaženie stropu 

gk • 1,00 1.25 kN/m' Hmotnosť deliacej priečky na !m' 

<ik - 0,50 0,80 kN/m3 Náhradné plošné úžitkové zaťaženie stropu 

4.4. Náhodilé klimatické zaťaženie - Sneh t STN EN 1991-1-3) 

Návrhová situácia a usporiadanie zaťaženia v lokalite Príloha A - tab A. 1 EN 1991-1-3 

Normálna situácia - Prípad A 
Trvalá / bočasná návrh, situácia 
Výnimočné podmn. - Prípad BI 
Trvalá / bočasná návrh, situácia 
Mimoriadna návrhová situácia 

t V y' 1 I C7 • 6,50 6,29 

bez výnimočného sneženia, bez výnimočných závejov 
j11nezávejova. [2|/ávejo\á s^pz'C^C'%^ 
výnimočné sneženie, bez výnimočných závejov 
[ 11 nezávejova, [2]zavejova ^ / z ^ C / C / s , , 
[3| nezávejova. [4Jzávejová s ^ / L i / C ^ C / C , , 

0.05 súč.komb. prem. zať . častej a kvázistálej hodn. prem. zať. 

Lokalita umiestnenia stavby - Charakteristické zaťaženie snehom 

Zóna 2 w\ 
A | m nm ) » 280 
sk =• a+A/b • 0,98 

Expozícia umiestnenia: 
1,5 

Región 1 v j CesI • 

SAD ' C ^ ' S ^ 2,06 

Prievidza zóna a lokalita a = 0,425 súčiniteľ 

nadmorská výška umiestnenia stavby b ~ 505 súčiniteľ 
kN/m 2 charakteristické zaťaženie snehom na povrchu zeme 
Nonnálna ( Veterná / Normálna / Chránená ) C e = 1.0 súč. expoz. 

parciálny súčiniteľ zaťaženia snehon C, = 1,0 teplôt, súč. 

2,1 región a súčiniteľ výnimočného zaťaženia snehom podľa NP 

kN/m 1 návrhová hodnota výnimočného zaťaženia snehom 
Pultová strecha, Plochá strecha | CI. 5.3.2 EN 1991-1-3 

strešné zábrany N sneh je zabezpečený proti skĺznutiu zo strechy : A / N 
o ( * ) " 0.0 sklon strešnej rov inv f i • 0,80 tvarový súčiniteľ zaťaženia 

a. Trvalá / Dočasná návrhová situácia 111 nezávejova Prípad A, BI 

s (kN/m J )=» . . » .T8 . . . . kN 'm : . t j * . - 1,18 kN/m- . .! . 57.'. l.* cľ tľ?-.! 
b, Mimoriadna návrhová situácia s = s, i° 1,65 kN/m* |3 | iiczavcjová Prípad 1)1 

4.5. Náhodilé klimatické zaťaženie - Vietor 

Zaťaženie vetrom je spracované pre náhradný fyzický objem 2 blokov A 1 - A 2 ( B 1 - B 2 ). ktoré 

sú umiestnené kontaktne vedľa seba a majú rovnakú výšku. Do výpočtu je simulovaný objekt tva

ru kvádra dĺžky 51,3m, šírky 14,0m a celkovej výšky 13+3=16,0m. Zaťaženie vetrom pre potreby 

posúdenia je uvažované len v smere rovnobežne s priečnymi nosnými stenumi . v pozdĺžnom sme

re je účinok veira výrazne redukovaný zástav bou a líniovým zoradením blokov za sebou. Veterná 

oblasť I I . terén triedy II ( otvorený náveterný priestor smerom ku rieke ). 
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STAVEBNÝ O B J E K T - BUDOVA V I E T O R 
b x ( m ) • 51.30 b , ( m ) 14.00 šírka návetemej a *ávetemej steny - vietor v smere X, Y 
d , ( m ) 14.00 : d , ( m ) " 51,30 šírka bočných stien stavby - rovnobežne s vetrom X, Y 
h t ( m ) 16.00 : h , ( m ) 16,00 výška stavby v smere vetra X , Y 

h* < bx | by < h) < 2* by | Kritérium varianty výpočtu ( závislosť výšky a Krk} ) 
Oblasť I , II ( nadm.v vška < 700 m.n.m ) / Oblasť III, IV ( nadm. výška v > 700 m.n.m ) 

Obastr I I • . Lokalita : Prievidza Nadmorská vý$3n do 700 m.n.m 

/ ' (kg /nľ ' ) 1,25 Hustota vzduchu cá»'r' 1.0 súčiniteľ smerovos'i 
v M ( m s) 26.0 Fundamentálna základ rýchlosť vetr C M I n = 1-0 súčiniteľ sezónnosti 

i | „ ( k N / V ) 0,42 Základm tlak vetra v k ( m/s ) = 26,0 základná rýchlosť v etra 
Kategória drsnosti terénu, Špičkový tlak vetra 

Terén I I • 1 Plochy s Mirkou v egeticiou, izolované prekážkv (stromy, budov > t na\zajom vzdíiil > 20*\>'"k.n prekáža 

Z „ ( m l 0,05 Výška drsnosti c o ( " ) ~ 1.0 súčiniteľ orosraíte 
z , „ ( » l - 2 Minimálna výška k i ( - > = 1.0 súčiniteľ turbulenck" 
z , . i , ( m ) - 0.05 Nonn. hľdn parametra k , ( - i - - - 0,19 súčiniteľ terénu 

Smer X ŠPIČKOVÝ T L A K VETRA - Výpočet pre výjku : z,,, = h, 
z .t.. * 16.0 m Referenčná výška c, (3^,,)= 1,096 súč. drsnosti terénu 

v „ ( z . i . O - 28,5 m/s Stredná rýchlosť vetra 1 v Ud x i - 0,173 intenzita turbulencK 
q P i (z«i.,) = 1,12 kN/m 1 Špičkový tlak vetra c e = 2,659 súč. vystavenia vetru 

KOLMÉ STENY STAVBY 1 T L A K / SANIE - Charakteristické hodnoty 
Smer X hx < t» L . 32,00 q ^ , - 1J2 kN/m 3 

L . . " L F • 51.30 m A 0 - At' 820,8 Návclema, Zavelerná stena 
Zóna W «,elur (kN/m*) Konvencia : Tlak / Sanie"-" 

Smer 0° (+) tlak (-)sanie (•<-) tlak (-) sanie h, / d, = 1,14 InterpoiaČ. paramettr 
D 0.80 0,90 Tlak vetra na náveiernú stenu 
E -0.51 -0,57 Sanie vetra na závetemú stenu 

PLOCHÁ S T R E C H A T L A K / SANIE - Charakteristické bodnety 
Smer X e= 32,00 h , " 16,00 b v - 51,30 d x 14,00 

Plocha F L , , , " 8,00 
L , , r 3,20 

A'" , ' -" 
25,6 

Plocha H L i - " « 5 Ô A H -- 5M,0 
L H . , ä 10.80 

Plocha G L o b " 35,30 
L O J ' 3,20 

A c - " 
113,0 Plocha 1 L * - 5 U 0 " A , = -!02,. 

L M - -2,00 
h . - 0.25 h„ ' h = 0.02 Strecha s presahujúcou atikou 

Zóna 
*„ (kN/m1) Výpočet tlaku a sania vetra Zóna 

(+) tlak (-) sanie (1-) tlak (-) sanie Konvencia : Tlak "+" / Sanie"-" 
F -1.70 -1,91 
G i -1.20 - U 5 Vietor pôsobí kolmo na rovinu strechy 
H 
1 

-0,70 
0.20 -0.20 0,22 

-0,79 
-0,22 

. 3 T 0 . e O l k T T V S W - t - s ^ f C (A^iOr).^ 1,?* 'JW**^ 

S*«*af7 _ s + f r j / e _o,n• f, S*-.- w o ^ L 1 

Strana - 27 -



Z A R I A D E N I E P R E S E N I O R O V 

Statický posudok a zhodnotenie existujúcich stavebných objektov pre možnosť nadstavby 

5. Č A S Ť D > P O S E D E N I E H L A V N Ý C H N O S N Ý C H K O N Š T R U K C I Í 

S.l. Výpočet zaťaženia nosných stien 

B L O K A - B » Vnútorná stena STÍ ( B„, " 3,6m ) 

SKUTKOVÝ S T A V - Zaťaženie STN Stena STÍ Návrhové hodnoty STN 

i Pod- I Red 
: Zaťaž. Zaťažovaci rozmer (m) Q , r dielčie 

Druh zaťaženia 
i Pod- I Red ' výška '• dĺžka kN zaťaž Druh zaťaženia 
• lažie súč. . kN/m 3 šírka ' výška '• dĺžka kN zaťaž 

sneh - klimatické : strecha : 1.00 1.40 3.60 : 1,00 : 1,00 5.01 

strecha + strešný plášť í 1.00 
6.14 3.60 i 1.00 

; 1.00 22.10 

ž.b. veniec : 1.00 27,50 0,30 . 0,08 : 1.00 0,66 

stena 2 pórobet. panelov 4.NP j 1,00 
2,61 1.00 2,60 ; 1.00 6,7') 34.59 

užitočné zaťaženie podláh) 0,65 2.10 3,30 1.00 1.00 4,50 

strop + podlaha 1.00 4.61 3,60 1,00 : 1.00 16,60 

ž.b. veniec 1,00 27.50 0,30 0,08 : 1,00 0.66 

stena z pórobet. panelov 3.NP 1.00 2.61 1,00 2,60 1,00 6,79 63.14 

užitočné zaťaženie podlahy 0.65 2.10 3.30 1,00 1.00 4,50 

strop + podlaha 1,00 4.61 3,60 1.00 1,00 16,60 

ž.b. veniec 1.00 27,50 0,30 0,08 1,00 0,66 

stena z pórobet. panelov 2.NP 1,00 2.61 1.00 2,60 1.00 6,79 91,68 

užitočné zaťaženie podlahy 0,65 2.10 3.30 1.00 1.00 4,50 

strop + podlaha 1.00 4.61 3.60 1,00 1.00 16,60 

ž.b. veniec 1,00 27,50 0.30 0,08 1.00 0,66 

stena z keramických panelov l.NP 1,00 5,75 1,00 2,60 1,00 14,95 128,39 

užitočné zaťaženie podláh;. 0.65 2.10 1.30 1,00 1.00 1.77 

podlaha 1,00 1,20 1.60 1,00 1.00 1.92 

podkladny betón 1,00 3.00 1,60 1,00 1.00 4.80 

kŕčok - ž_b vence, zákl. bloky 1.00 27.50 0.30 1,60 1.00 13,20 

zemný zásyp 1,00 19.80 1.30 1,60 1.00 41,18 

základový pás ZP 1,00 27,50 1,60 0.40 1.00 17.60 208.87 

SKUTKOVÝ STAV - Zaťaženie EN Stena STÍ Návrhové hodnoty EN 

Druh zaťaženia 
Pod Red Zaťaž Zaťažovaci rozmer (m) Qu. dielčie 

Druh zaťaženia 
lažie súč. kN/m"' sirka výška dĺžka kN zaťaž. 

sneh - klimatické strecha 1.00 1.18 3.60 1,00 1.00 4.25 

strecha + strešný pláSť 1.00 7.20 3.60 1,00 i.00 25,92 

ž.b. veniec 1,00 33.75 0,30 0,08 1,00 0.81 

btena z pórobet. panelov 4 NP 1,00 3.12 1.00 2,60 1.00 8.11 39,09 

užitočné zaťaženie podlahy 0,90 3,00 3.30 1,00 1.00 8.91 

strop + podlaha 1.00 5.42 3.60 i.00 1.00 19.51 

ž.b. veniec 1,00 33.75 0,30 0.08 1,00 0,81 

stena z pórobet. panelov 3.NP 1.00 3.12 1.00 2,60 1,00 8.11 76,43 

užitočné zaťaženie podlahy 0.90 3.00 3.30 1,00 1.00 8.91 

strop -t podlaha 1.00 5,42 3,60 1,00 1.00 19.51 

ž.b. veniec 1.00 33,75 0,30 0.08 1.00 0.81 

stena z pórobet. panelov 2.NP 1,00 3.12 1,00 i 2.60 1.00 8.1 1 113,78 

užitočné zaťaženie podlahy 0,90 3.00 1,30 : 1.00 1.00 S.91 

strop + podlaha 1.00 5.42 !,60 i 1.00 ; 1,00 19.51 

ž.b. veniec 1,00 33,75 
0,30 j 0.08 i 1.00 0.81 

stena z. keramických panelov l.NP 1,00 6.97 1,00 i 2,60 : 1.00 18.12 161,13 
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užitočné zaťažt'riic podlahy 
podlaha 

podkladn> betón 
kŕčok - ž.b. vence, zákl. bloky 

zemný Zásyp 
základový pas ZP 

0.90 3.00 1.30 1,00 1.00 3.51 

1,00 1.35 1.60 1.00 1.00 2,16 

1.00 3.10 1.60 1.00 1.00 4.96 

1.00 33.75 0.30 1.60 1,00 16,20 

1.00 24.30 1,30 1.60 1,00 50,54 

1.00 33.75 1.60 0.40 1,00 21.60 

NADSTAVBA - Zaťaženie EN Stena STÍ 

Druh zaťaženia 

sneh • klimatické 
strecha - strešný plášť 

ž b. veniec 
murovaná stena z pórobet. tvárnic 

užitočné zaťaženie podlahy 
strop - p-, llalui 

ž.b. veniec 
stena z pórobet panelov 

užitočné zaťaženie podlahy 
strop A poalaha 

ž.b. veniec 
stena z pórobet panelov 

Pod-
lažie 

strecha 

5.NP 

Red 

SÚČ 

1,00 
1,00 
1,00 
1.00 
OS 5 
1,00 
1,00 
1,00 
0,85 
1,00 
1,00 
1.00 

Zaťaž. 

kN'm' 
1,18 
1.69 

33.75 
2,51 
3.110 
4,97 
33.75 
3.12 
3.00 
5.42 

33.75 
3.12 

Návrhové hodnoty EN 

Zaťažovaci rozmer (mi 

šírka 

3.6(1 
3.60 
0.30 
1,00 
330 
3,60 
0,30 
1.00 
3,30 
3,60 
0.30 
1,00 

výška 
1,00 
1,00 
0.2(1 
2,60 
1.00 
1,00 
o.os 

2,60 
1,00 
1.00 
o.os 

2.60 

dĺžka 
1.0 ) 
1,0 1 
1.00 
1,00 
1,00 
1.00 
1,00 
1.00 
1,00 
i ,00 
1,00 
1.00 

o , , 

kN 
-4,25 
6,08 
2,03 
6,53 
S.42 
17,89 
0.81 
8,11 
S.42 
19.51 
0,81 
8 .H 

259,12 

dielčie 

zaťaž 

18.88 

54,11 

90.96 

užitočné zaťaženie podlahy 
strop 1 podlaha 

ž.b. veniec 
stena z pórobel. panelov 2.NP 

0,SJ 
1,00 
1,00 
i .00 

užitočné zaťaženie podlahy 
strop - podlaha 

ž.b. veniec 
stena z keramických panelov l.NP 

0,85 
1,00 
1,00 
1.00 

3.00 
5,42 

33.75 
3,12 

3.30 
5.60 
0 30 
1.00 

1,00 
1.00 
o.os 

2,60 

1,00 
1,00 
1.00 
1,00 

s . ; : 
19.51 
0.81 
S.l 1 

3.00 
5,42 

33.75 
6,97 

>.3o 
3.60 
0,30 
1.00 

1,00 
1,00 
0.08 
2.60 

1.00 
1,00 
1,00 
1.00 

842 
19,51 
0.81 
18,12 174,67 

užitočné zaťaženie podlahy 
podlaha 

podkladny betón 
kŕčok - ž.b. vence. zákl. bloky 

zemný zásyp 
základový pás ZP 

0,83 
1.00 
1.00 
1,00 
I.Od 
1.00 

3.00 
1.35 
3,10 

33,75 
24,30 
33.75 

1.50 
I 60 
1,60 
0.30 
1,30 
1,60 

1,00 
1.0(1 
1,00 
1,60 
1.60 
0,40 

1.00 
1.00 

1,00 

1,00 
!,()() 
1,00 

3.32 
2,16 
4.96 
16,20 
50.54 
21,60 

2,tcx> 

- r - 7 
~ i 

- i 

273.45 

fti I i , : - ^ - . i r . y 3 
- - 4 — 

Strana - 29 • 



Z A R I A D E N I E P R E S E N I O R O V 

Statický' posudok a zhodnotenie existujúcich stavebných objektov pre možnosť nadstavby 

B L O K A-B » Kra jná slena ST2 ( B 2 a t•= 1,95m ) 
SKUTKOVÝ STAV - Zaťaženie STN Stena ST2 Návrhové hodnoty STN 

Druii zaťaženia 
i Pod- : Red. ; Zaťaž. Zaťažovaci rozmer (m) Q.4, dielčie 

Druii zaťaženia 
i dĺžka ; lažie : súč. : kN/m 3 Sirka i výška i dĺžka kN zaťaž. 

sneh . klimatické • strecha j 1.00 i 1.40 1,95 i 1.00 i 1.00 2.73 
strecha • strešný plášť i 1.00 i 6,14 1,95 | 1,00 : 1,00 11,97 

ž.b. veniec 1.00 i 27,50 0,30 Í 0,08 : 1,00 0,66 
stena z pórobet. panelov 4.NP 1.00 2.61 1.00 : 3,20 i 1.00 8.35 23,72 

užitočne zmažeme podlahy 0.65 2.10 1.65 1,00 i 1.00 2,25 
strop + podlaha 1.00 4.61 1.95 1,00 j 1.00 8,99 

ž.b. veniec 1.00 27,50 0.30 0,08 i 1.00 0,66 
stena z pórobet. panelov 3.NP 1,00 2.61 1,00 2,60 i 1,00 6,79 42,40 

užitočné zaťaženie podlahy 0.65 2.10 1.65 1,00 ; i,oo 2.25 
strop - podlaha 1.00 4,61 1.95 1,00 j 1.00 8,99 

ž.b. veniec 1.00 27,50 0,30 0.08 i 1.00 0,66 
stena z pórobet. panelov 2.NP 1.00 2,61 1,00 2.60 i 1.00 6.79 61,09 

užitočné zaťaženie podlahy 0.65 2.10 1,65 1,00 ! 1,00 2,25 
strop + podlaha 1.00 4,61 1,95 1,00 i 1,00 8,99 

ž.b. veniec 1.00 27,50 0,30 0,08 j 1,00 0.66 
stena z keramických panelov l.NP 1.00 7.51 1.00 2.60 i 1,00 19,53 92,52 
užitočné zaťaženie podlahy 0.65 | 2.10 0.40 : 1,00 i 1,00 0.55 

podlaha 1.00 : 1.20 0.80 : 1,00 I 1.00 0,96 
podkladny betón ; 1,00 j 3.00 0,80 j 1.00 ' 1,00 2,40 

kŕčok - ž.b. vence, zákl. bloky i.oo j 27,50 0,40 i 1.60 1,00 17.60 
zemný zásyp i.oo ; 19.80 0,80 j 1,60 1.00 25.34 

základový pás ZP 1,00 : 27.50 1.20 ; 0,40 1,00 13.20 152.57 

SKUTKOVÝ STAV - Zaťaženie EN Stena ST2 Návrhové hodnoty EN 

Druh zaťaženia 
: Pod- j Red. : Zaťaž. Zaťažovaci rozmer (m) Q a dielčie 

Druh zaťaženia 
; lažie ' súč. : kN/m širka : výška i_dížka kN zaťaž. 

sneh - klimatické strecha i 1,00 1 1,18 1.95 : 1,00 : 1.00 2,30 
strecha + strešný plášť j 1,00 i 7.20 1,95 : 1,00 i 1,00 14,04 

ž.b veniec 1,00 : 33,75 0.30 0,08 j 1.00 0.81 
stena z pórobet. panelov 4.NP 1,00 3.12 1,00 3,20 j 1.00 9.98 27,14 

užitočné zaťaženie podlahy 0.90 3.00 1,65 1,00 ' 1,00 4.46 
strop - podlaha 1,00 5.42 1,95 1,00 1.00 10,57 

ž.b, veniec i.oo 33.75 0,30 0,08 1,00 0,81 
stena z pói obet. panelov 3.NP 1,00 3,12 1.00 2,60 1.00 8.11 51.05 

užitočné zaťaženie podlahy 0,90 3,00 1.65 1,00 1,00 4,46 
strop - podlaha 1,00 5.42 1,95 1.00 1,00 10.57 

ž.b veniec l.OO 33,75 0,30 0,08 1.00 0,81 
stena z poobel. panelov 2.NP 1.00 3,12 1,00 2,60 1.00 8,11 75,03 

užitočné zaťaženie podlahy 0,«0 3.00 1.65 1.00 1.00 4.46 
strop • podlaha 1,00 5,42 1.95 1.00 1,00 10,57 

ž.b. veniec 1,00 33,75 0,30 0,08 1.00 0,81 
stena z keramických panelov l.NP 1,00 6.97 1,00 2,60 1.00 18.12 108.98 
užitočné zaťaženie podlahy 0,90 3.00 0.40 1.00 1,00 1,08 

podlaha 1,00 1,35 0,80 • 1,00 1,00 1,08 
podkladny betón 1,00 . 3.10 0,80 i 1.00 1,00 2,48 

kŕčok - ž.b. vence, zákl. bloky 1,00 33,75 0.40 j 1.60 i 1,00 21,60 
zemný zásyp 1,00 i 24.30 0,80 i 1,60 ; 1,00 31,10 

základový pás ZP 1,00 : 33,75 1.20 i 0.40 i 1,00 16.20 182,53 
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NADSTAVBA - Zaťaženie E N | Stena ST2 Návrhové hodnoty EN 

Druh zaťaženia 
; Pod- : Red : Zaťaž. Zaťa; ovací rozmer f m) diek'ie 

Druh zaťaženia 
zaťaž. : lažie : súč. •: kN/m 3 šírka : výška :' dĺžka kN zaťaž. 

sneh - klimatické : strecha : 1.00 : 1.18 1.95 i 1,00 ! 1.00 2.30 
strecha + sn-ešný plášť i 1,00 i 1,69 1,95 i 1.00 : 1.00 3,30 

ž.b. veniec : 1,00 I 33.75 0.30 i 0,20 i 1,00 2.03 
murovaná stena z pórobet. tvárnic i 5.NP : 1,00 : 2.69 1,00 i 3.20 :' 1.00 8,61 16.23 

užitočné zaťaženie podlahy j 0,85 i 3.00 1.65 :' 1.00 ; i.oo 4,21 
strop + podlaha ; 1,00 i 4.97 1,95 • 1.00 i 1.00 9.69 

ž.b. veniec 1,00 j 33.75 0,30 0,08 : 1.00 0,81 
stena z pórobet. panelov + zalepí. 4.NP 1.00 i 3.27 1,00 2.60 1,00 8,50 39,44 

užitočné zaťaženie podlahy 0,85 1 3.00 1.65 1.00 1,00 4.21 
strop + podlaha 1,00 : 5.42 1.95 1.00 1.00 10,57 

ž.b. veniec 1,00 i 33,75 0,30 0,08 1,00 0.81 
siena z pórobet. panelov + zatepl. 3 NP 1.00 3.27 1.00 2,60 1,00 8,50 63,53 

užitočné zaťaženie podlahy 0,85 3,00 1,65 1.00 1,00 4,2! 
strop + podlaha 1,00 5,42 1,95 1,00 1,00 10,57 

ž.b. veniec 1,00 33,75 0,30 0,08 1.00 0,81 
stena z pórobet. panelov + zatepl. 2.NP 1,00 3,27 1,00 1 2.60 1,00 8,50 87, t í 

užitočné zaťaženie podlahy 0,85 3,00 1,65 i 1.00 : 1,00 4,21 
strop -t- podlaha 1,00 5,42 1,95 : 1,00 i 1,00 10,57 

ž.b. veniec j 1,00 33.75 0,30 j 0,08 ; 1,00 0,81 
stena z keramických panelov + zatepl.: l.NP i 1,00 7,12 1.00 : 2.60 i 1,00 18,51 121,72 

užitočné zaťaženie podlahy • 0,85 ; 3.00 0,40 ; 1,00 ; 1.00 1,02 
podlaha 1,00 : 1.35 0,80 • 1,00 i 1.00 1,08 

podkladny betón 1,00 ; 3.10 0,80 \ 1,00 ; 1,00 2,48 
kŕčok - ž.b. vence. zákl. bloky ; 1,00 j 33.75 0,40 \ 1,60 : 1,00 21,60 

zemný zásyp 1,00 j 24,30 0,80 i 1,60 j 1,00 31.10 
základový pás ZP 1.00 I 33.75 1,20 0,40 j 1,00 16,20 195,"0 

1 ' 
40BO 
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B L O K H P » Vnútorná stena ST3 ( B ; a l = 6,0 m ) 

SKUTKOVÝ STAV - Zaťaženie STN Stena ST3 Návrhové hodnoty STN 

Druh zaťaženia 
Pod Red. : Zaťaž Zaťažovaci rozmer (m) Oku dielčie 

Druh zaťaženia 
Pod : Zaťaž Oku 
lažie súč. kN/m' šírka . výška : dĺžka kN zaťaž. 

sneh - klimatické strecha 1,00 1,40 6.00 1,00 i 1,00 8,40 
strecha + strešný plášť 1,00 6,69 6.00 1,00 i 1.00 40.14 

ž.b. veniec 1.00 27,50 0.30 0,08 i 1,00 0,66 
stena z pórobet. panelov 2.NP 1,00 2,61 1,00 3.00 i 1,00 7,83 57,03 

užitočné zaťaženie podlahy 1.00 2,10 5,70 1,00 i 1.00 11,97 
strop * podlaha 1.00 5.16 6.00 1,00 i 1,00 30.96 

ž.b. veniec 1.00 27.50 0.30 0,08 j 1.00 0.66 
stena z keramických panelov l.NP 1.00 5.75 1.00 3.00 i 1.00 17,25 117,87 
užitočné zaťaženie podlahy 1,00 2,10 1,40 1,00 : 1.00 2.94 

podlaha 1.00 1.20 1.70 1,00 j 1,00 2.04 
podkladny betón 1,00 3,00 1.70 1.00 j 1.00 5.10 

kŕčok - ž.b. vence, zákl. bloky 1.00 27,50 0,40 1.00 j 1.00 11.00 
zemný zásyp 1,00 19,80 1.30 1,00 • 1,00 25,74 

základový pásZP 1.00 27,50 1,70 0,40 i 1,00 18.70 t83,39 

SKUTKOVÝ STAV - Zaťaženie EN Stena ST3 Návrhové hodnoty EN 

Druh zaťaženia Pod Red. Zaťaž. Zaťažovaci rozmer (m) Q * dielčie 
Druh zaťaženia Pod Red. Zaťaž. 

šírka výška dĺžka 
Q * 

lažie súč. kN/m3 šírka výška dĺžka kN zaťaž. 
sneh - klimatické strecha 1,00 1.18 6,00 1.00 1.00 7,08 

strecha + strešný plášť 1.00 7.87 6.00 1,00 1,00 47,22 
ž.b. veniec 1,00 33.75 0.30 0,08 1.00 0,81 

stena z pórobet. panelov 2.NP 1.00 3.12 1,00 3,00 1,00 9,36 64,47 
užitočné zaťaženie podlahy 1.00 3.00 5.70 1,00 1,00 17,10 

strop + podlaha 1.00 6,10 6,00 1,00 1,00 36,60 
ž.b. veniec 1,00 33,75 0.30 0,08 1,00 0.81 

stena z keramických panelov l.NP 1.00 6.97 1.00 3,00 1.00 20,91 139,89 
užitočné zaťaženie podlahy 1,00 3,00 1,40 1,00 1,00 4,20 

podlaha 1,00 1,35 1.70 1,00 1,00 2.30 
podkladny betón 1,00 3,10 1.70 1,00 1.00 5.27 

kŕčok - ž.b. vence. zákl. bloky 1.00 33,75 0.40 1,00 1,00 13.50 
zemný zásyp 1.00 24.30 1.30 1.00 1.00 31.50 

základový pás ZP 1.00 33.75 1.70 0,40 1.00 22.95 219,70 

NADSTAVBA - Zaťaženie EN Stena ST3 Návrhové hodnoty EN 

Druh zaťaženia Pod Red. Zaťaž. Zaťažovaci rozmer (m) dielčie 
lažie súč. kN/m šírka výška dĺžka kN zaťaž. 

sneh - klimatické strecha 1.00 1.18 6.00 1,00 1,00 7.08 
strecha + strešný plášť 1,00 1.69 6,00 1,00 1.00 10,14 

ž.b. veniec 1.00 33.75 0,30 0,20 1.00 2.03 
murovaná stena z pórobet. tvárnic 3.NP 1,00 2.51 1,00 2.80 1.00 7,03 26.27 

užitočné zaťaženie podlahy 1,00 3.00 5,70 1.00 1,00 17.10 
strop + podlaha 1,00 5.64 6,00 1.00 1,00 33,84 

ž b . veniec 1.00 33,75 0,30 0,08 1,00 0.81 
stena z pórobet. panelov 2.NP 1,00 3.12 1,00 3,00 1,00 9,36 87.38 

užitočné zaťaženie podlahy i.Od 3,00 5.70 1.00 1,00 17,10 
strop + podlaha 1,00 6,10 6,00 1,00 1,00 36,60 

ž.b. veniec 1,00 33,75 0.30 0,08 1,00 0.81 
stena i keramických panelov 1 NP 1.00 6.97 1.00 3.00 1,00 20.91 136,53 
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užitočné zaťaženie podlahy j 1,00 3.00 1,40 1.00 1.00 4,20 
podlaha i 1.00 1,35 1,70 1,00 1.00 2,30 

podkladny betón : 1,00 3,10 1.70 1,00 1.00 5.27 
kŕčok - ž.b. vence, zákl. bloky \ 1,00 33,75 0,40 1.00 1,00 13.50 

zemný zásyp i 1.00 24.30 1,30 1,00 1.00 31,59 
základov;, pás ZP i 1.00 33.75 1.70 0,40 i 1,00 22.95 242,61 

rJk^SThJ&í 

C,c-

B L O K H P » Krajná stena ST4 ( B„, = 3,15m ) 

SKUTKOVÝ STAV - Zaťaženie STN Stena ST3 Návrhové hodnoty STN 

Druh zaťaženia 
; Pod- • Red. : Zaťaž. Zaťažovaci rozmer (m) Q,.k dielčie 

Druh zaťaženia 
i dĺžka 

dielčie 

• lažie : súč. i kN m ' šírka • výška i dĺžka kN zaťaž. 
sneh - klimatické '• strecha 1,00 1.40 3,15 ; í.oo 1 1.00 4,41 

strecha + stredný plášť 1,00 6,69 3.15 i 1,00 ' 1,00 21.07 
ž b. veniec 1.00 27.50 0,30 0,08 1.00 0.66 

stena z pórobet panelov 2.NP 1.00 2,61 1.00 3,60 1.00 9.40 35,54 
užitočné zaťaženie podlahy i.oo 2.10 2.85 1.00 1.00 5,99 

strop - podlaha 1,00 5,16 3.15 1,00 1.00 16,25 
ž.b. veniec 1.00 27,50 0.30 0.08 1.00 0.66 

stena z keramický ch panelov l.NP 1,00 5,75 1.00 3.00 1,00 17,25 75,69 
užitočné zaťaženie podlahy 1,00 2,10 0.45 1,00 1,00 0.95 

podlaha 1.00 1,20 0.75 1.00 1.00 0.90 
podkladny oetón 1.00 3,00 1.20 1.00 1.00 3.60 

kŕčok - ž.b. vence. zákl. bloky 1,00 27.50 0,40 1,00 1,00 11,00 
zemný zásyp 1,00 ; 19,80 0,80 1,00 1,00 15.84 

základový pas ZP 1.00 i 27.50 1.20 i 0.40 : 1,00 13,20 121,17 
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SKUTKOVÝ STAV - Zaťaženie EN Stena S T 3 Návrhové hodnoty EN 

Druh zaťaženia j Pod- : Red : Zaťaž. Zaťažovaci ro?.mer (m) dielčie 
Druh zaťaženia 

; lažie súč. i kN/m 5 šírka • výška 

j dĺžka 

kN zaťaž. 
sneh - klimatické strecha 1,00 : 1.18 3,15 • 1,00 j 1.00 3.72 

strecha t strešný plášť 1,00 j 7.87 3,15 1,00 j 1,00 24,79 
ž.b. veniec 1.00 i 33.75 0,30 0,08 l.OO 0,81 

stena z pórobet. panelov 2.NP 1.00 : 3,12 1.00 3,60 1.00 11.23 40.55 
užitočné zaťaženie podlahy 1.00 3.00 2.85 1.00 1.00 8.55 

strop + podlaha 1.00 6.10 3,15 1.00 1.00 19,22 
ž.b. veniec 1,00 33,75 0,30 0.08 1.00 0.81 

stena z keramických panelov l.NP 1.00 6,97 1.00 3.00 1,00 20.91 90.03 
užitočné zaťaženie podlahy 1.00 3,00 0.45 1.00 1.00 1.35 

podlaha 1,00 1.35 0.75 1,00 1.00 1,01 
podkladny betón 1.00 3,10 1,20 1,00 1.00 3,72 

kŕčok-ž.b. vence. zákl. bloky 1.00 33,75 0.40 . 1,00 1.00 13,50 
zemný zásyp 1,00 24,30 0,80 i 1,00 1.00 19,44 

základový pás ZP 1.00 33.75 1,20 : 0.40 , 1,00 16.20 145.26 

NADSTAVBA - Zaťaženie EN Stena S T 3 Návrhové hodnoty EN 

Druh zaťaženia : Pod- Red. i Zaťaž. Zaťažovaci rozmer (m) dielčie Druh zaťaženia 
' lažie súč. i kN/m' šírka 1 výška • dĺžka kN zaťaž. 

sneh - klimatické strecha 1,00 : 1.18 3,15 i 1.00 : 1.00 3.72 
strecha - strešný plášť 1.00 '. 1.69 3,15 i 1,00 1.00 5,32 

ž.b. veniec 1,00 33.75 0.30 : 0,20 1.00 2,03 
murovaná stena z pórobet. tvárnic 3.NP 1.00 2.69 1,00 3.40 1,00 9,15 20,21 

užitočné zaťaženie podlahy 1,00 3,00 2.85 1,00 1,00 8,55 
strop + podlaha 1,00 5.64 3,15 1.00 1,00 17.77 

ž.b. veniec 1,00 33.75 0,30 0.08 1,00 0,81 
stena z pórobet. panelov + zatepl. 2.NP 1,00 3,27 1,00 3,00 1,00 9,81 57,15 

užitočné zaťaženie podlahy 1,00 3.00 2,85 1,00 1.00 8,55 
strop f podlaha 1,00 6,10 3,15 1.00 1,00 19,22 

ž.b. veniec 1,00 33.75 0,30 0,08 1.00 0.81 
stena z keramických panelov + zatepl l.NP 1.00 7,12 1,00 3,00 1.00 21,36 86,87 

užitočné zaťaženie podlahy 1.00 3.00 0,45 1.00 1,00 1,35 
podlaha 1,00 1,35 0,75 1.00 1.00 1.01 

podkladny betón 1.00 3.10 1,20 1,00 1,00 3,72 
kŕčok - ž.b. vence, zákl. bloky 1,00 33.75 0,40 ; 1.00 1,00 13,50 

zemný zásyp 1.00 ; 24,30 0.80 i 1,00 i 1,00 19.44 
základovv pás ZP 1,00 j .33.75 1.20 i 0,40 : 1,00 16,20 162.31 

-i 

-i 

t. 6<"<X-
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5.2. Stropné konštrukcie posledného podlažia 

Stropné ž.b. panely posledného podlažia bytových blokov majú fyzickú dĺžku 3,6m. šírku 

0.6m. 1,2m a 2,4m. Teoretické rozpätie pri uložení 150mm je 3.4m. Po prepočítaní na l m ' šírky 

stropu majú panely v závislosti od konkrétneho typu nasledovnú statickú únosnosť : 

M„.m , n = 27.9kNm/2,4m = 11.6 kNm » p t . m „ = 8*11.6/3.4a2 = £ 0 3 kN/tn 2 ( panel PZD 48/94 1 

Mi,,™ = 12.3kNm/0.6m = 20.5 kNm » p l j M X = 8*20,5/3,4A" = 14,19 kN/m 2 ( panel PZD 5/94 ) 

Posúdenie únosnosti je spracované porovnaním návrhových hodnôt maximálneho zaťaženia, zís

kaného spätným prepočtom z momentu únosnosti : 

• vl . váha panela 25*0.12*1,35 =4.05 kN/m 2 

• omietka 18*0.01*1.35 = 0,24 kN/m 2 

• podlaha 0.5*1.35 = 1.01 kN/m 2 

• užitoč. zať. stropu 2,0* 1.5 = 3.00 kN/m 2 Celkom 8,05 - 8,03 kN/m 2 

Danú hodnotu je možné akceptovať aj vzhľadom na to. že panely obytných podlaží pod nad

stavbou sú rovnaké a ich funkčné využitie bude tiež rovnaké. Obdobný princíp piati aj v rámci 

stropných panelov bloku HP, ku ktorým nie sú žiadne technické podklady. 

Pre stropné panely posledného podlažia v prípade nadstavby platia nasledovné obmedzenia : 

• existujúce strešné vrstvy je nutne odstrániť až po stropný panel 

• maximálna lumotnosť podlahy » max. 0,5 kN/m 2 ( 50 kg/m 2 ) 

• deliace priečky » montované zo sád ro kartón u ( minimálny rozsah ) 

• užitočné zaťaženie podlahy » max. 2,0 kN/m 2 ( 200 kg/m 2 ) 

5.3. Základové konštrukcie 

V podloží základových pásov je súvrstvie jemnozrnných ílov relatívne malej únosnosti. Ich 

pôvodné posúdenie bolo spracované pre totálne charakteristiky ( neodvodnené podmienky ). Vý

počtová únosnosť zeminy bola nevyhovujúca, z uvedeného dôvodu boli pod základovými pármi 

zhotovené štrkopieskové podušky hrúbky 750mm ( minimálne 6()0mm ). ktoré zlepšili parametre 

podložia na požadovanú úroveň. 

Vzhľadom na dlhodobé pôsobenie zaťaženia vrchnou stavbou na roznášaciu oblasť podzákla-

dia je v súčasnosti možné pre ílovité zeminy v podloží posudzovaných stavieb použiť charakteris

tiky efektívne ( odvodnené podmienky ). ktoré dávajú výrazne lepšie parametre únosnosti ilovitej 

zeminy ( vplyv prekonsolídácie ). Použitie štrkopieskovej podušky podušky je ďalším pozitívnym 

aspektom z hľadiska únosnosti. 

Posúdenie únosnosti je spracované pre zeminu triedy F6 ( íl tuhej konzistencie ) so šmykový

mi parametrami: cptí= 19°, c e r= 11 kPa, y = 21 kN/m 3 

— ~ Strana - 35 -



Z A R I A D E N I E P R E S E N I O R O V 

Statický- posudok a zhodnotenie existujúcich stavebných objektov pre možnosť nadstavby 

ZAŤAŽENIE ZÁKLADOVÉHO PÁSA OBYTNÉ B L O K Y HOSPOD. PAVILÓN 

BEZ V L A S T N E J VÁHY v kN/m' Stena STÍ Stena ST2 Stena ST3 Stena ST4 
S T A T U S NORMA pás B=l,6 m pás B=1.2m pás B= 1,7 m pás BH.2 m 

Skutkový stav STN 191.3 139.4 164,7 108.0 

Skutkový stav EN 237,5 166,3 196,8 129,1 

Nadstavba l podlažia EN 251,9 179,0 219,7 146,1 

Stena S T 1 A I - B I ( L = 14.7m.) v„ = 251,9 kN/in * 14,7m = 3 702,9 kN 

Stena S T 2 A I - B I ( L=14,7m) v „ = 179,0 kN/m '* 14.7m = 2 631,3 kN 

Stena S T Í AŽ-BJ ( L = I 2,8m) v „ = 251,9kN/m' • 12,8m = 3 224,3 kN 

Stena ST2A2. B 2 ( L=12.8m ) v„ = 179,0 kN/m ' * 12,8m = 2 291,2 kN 

Stena S T 3 W ( L= 14,9m ) v „ = 219,7 kN/m ' * 14,9m = 3 273,5 kN 

Stena S T 4 H P ( L = 14,9m ) v „ = 146,1 kN/m' * 14,9m = 2 176,9 kN 

Vertikálne zaťaženie pásov pozdĺžnymi obvodovými a vnútornými stenami: 

Stena STÍ A I - B I V a = (3,1 kN/m2*0,7) * (2,8m*5) • 3,6m * 4ks = 437.4 kN 

Stena STIA^-B: V „ = (3.1 kN/m2*0.7) * (2,8m*5) * 3,6m * 3ks = 328,1 kN 

Stena ST2 A I-BI v „ = (3.1 kN/m2*0,7) * (2,8m*5) * 1,8m * 4ks = 218.7 kN 

Stena ST2A;-B2 v „ = (3,1 kN/m2*0.7) * (2,8m*5) • 1.8m * 3ks = 164,1 kN 

Stena ST3HP v , = (3,1 kN/m2*0,7) • (3,0m*2) * 6.0m * 3ks = 234,4 kN 

Stena ST4UP v „ = (3,1 kN/m2*0,7) * (3,0m*2) * 3,0m * 3ks = 117,2 kN 

Moment na základový pás od pôsobenia vetra (v rovine steny ) . 

Stena S T I A I - B I - A J - M M„ = (0,9+0,57)* 1,5 kN/m 2 • 3,6m * 15m * 7,5m = 893,0 kNm 

Stena ST2AI-BI-A2-B2 M „ = (0,9+0.57)* 1,5 kN/m 2 * 1.85m * 15m * 7.5m = 458,9 kNm 

Stena ST3nP M „ = (0.9+0,571*1,5 kN/m 2 * 6,0m ' 7m * 3,5m = 324,1 kNm 

Stena ST4Hp M „ = (0.9+0,57)* 1,5 kN/m 2 * 3,15m * 7m * 3.5m = 170.2 kNm 

2. Geotechnicka kategória | Jemnozrnnč zeminy triedy F - Hlina ( Silt )7 íl ( Clay ) 

2. gectechnická kategória <rj Obvykle typy stavieb a základov, pri ktorých nevznikajú mimo- 2.CÍK 

riadne riziká a základové pomery, alebo podmienky zaťaženia nie sii zložité. Podzemná voda ovplyvňuje usporia

danie objektov. Horninové prostredie sa v rámci stavby menf, jednotlivé vrstvy podložia majú premenlivú hrúbku 

resp podložie tvoria zvláštne, veľmi stíačiteľné zeminy. Návrh podľa kvantitatívnych gcotechnických parametrov 

1. MS únosnosti - GEO • ! Porušenie, alebo nadmerná defonnácia horninového prostredia. Na stano-
CF.O 

venie odolnosti je významná pevnosť zemín, alebo skalných hornín 

Návrhový' postup 2 (STN-EN) • ! A1+M1+R2 NP2 

Parciálne súčiniteie zaťaženia yf Parciálne súčiniteie pre parametre zemín yy, V O J . - 1.35 • • < í , " 1.00 /c " 1,00 

YQM' 1.50 fa- 0,00 i.Oi I 1.00 l.o 
Parciálne súčiniteie plošných základov yn ; 'R, 1,40 VR h = 1,10 
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Základový ppda Materiálové charakteristiky zeminy Trieda F1-F8 

Základný druh zeminy : k / C L A Y • ! 

Doplnková frakcia . bez prímesi • j 

Plasticita (íl. silt I nízka elasticita w ! 

Konzistencia (í l . silt >: tuhé • | 

Frakcia zeminy : ÍL (Dovitá zemina ) w] 

Fyz-mech. charakt. zeminy v základovej škáre 

c(kPa) = 11,0 efektívna súdržnosť 

tneda F6 - íl (plast nízka-stredná ) F 6 

Cl - Clay značka EN / ICP 

vzorka má súdržnosť, nedá sa vyvaľkať valček priem.-3mm 

nejde formovať prstami, dajú sa 3mm valčeky bez rozpadnutia 

Cl - CLAY ( d < 0.002mm ) 

Odvodnené podmienky - Efektívne šmykové parametre 

f r ) ' 19.0 

cj'lkPa)-- 11,0 charakt. /návrhová hodnota V t ' ( . 1 9 . 0 
Vplyv hladiny podzemnej vody HPV neovplyvňuje výpočet únosnosti zeminy 

D (m)' 1,00 hĺbka založenia-mín.vzd. od UT v, (kN'm'l - 21,0 
D „ r v = 2.50 m - úroveň HPV pod ZŠ 7 <kN/mV 21,0 

min.(B.L) = 1,60 minimálny pôdorysný rozmer pätky 7 | ' ( kN 'm ' )= 21.0 
, 0 ' B " 1,60 m-h ĺbka pod ZS-vplyv HPV y (kN/nť) - 21,0 

efektívny uhol vnútor 
trenia - charakt. / návrh. 

zeminy F1-F8 
zemina nad ZS bez HPV 
zemina pod ZŠ bez HPV 
?em nad ZŠ red.vztlak. 
zem pod ZŠ red.vztlak 

2. Geotechnicka kategória > l.MS Posúdenie únosnosti základovej pätky Stena STÍ - A1.B1 

Geometria základovej pätky Jednostupňová základová pätka ' Dvojstupňová pätka s krčkom 

L PATK.A 15,70 m dĺžka pätky 1-KŔČOK = 0,00 m - dĺžka krčku pätky 

B PÄTKA = 1.60 m Sirka pätky B KŔČOK = 0,00 ni - šírka krčku pätky 

0,40 m v>s>ka pätky H KŔČOK 1 1,60 nt - výška krčku pätky 

y zp" 23,0 kN/m"1 objem, tiaž pätky 7 Z K * 23.0 kN/nr - objem.tiaž krčku 

Voi „ " 312,0 k N hmotnosť pätk> v c . , ' 0,0 kN - hmotnosť krčku 

Zaťaženie základovej pätky • 7o i*Qu+>* .* ! návrhové bttdtutty 

V . - 4 140,3 kN exc V,B ; ' 0.100 exc y. t = 0,500 zvislá sila. excentricity 

H u „ = 0,0 kN M i.z .„ - 8"3,0 M U - v , = 2070,15 M I Z I . r - 0,00 

0.0 k N M B,.„ = 0,0 M BZ-V.n " 414,03 M BZ.II.. " 0.00 

E v . - 4 452J kN 
I H , . . „ = 

I H B „ = 

0,00 
0,00 

kN 
kN Z M B , -

2 963,15 kNm 
414,03 kNm 

Efektfvne rozmery pätky Výpočet účinnej plochy pätky zaťaženej kombináciou síl : V - M - I I 

exc.. " 0.666 m - výsledná excentricita v smere L exc i / L - 0,042 

exc u - 0,093 m - výsledná excentricita v smere B exc B ' B " 0.058 

A ífti.i = 20^18 m! L , M , (m) = 4.369 B * u W = 1.414 efektívne rozmery pätky 

Odvodnené podmienky ; Rrf-Mc/.N .s,.d,i . j , * q ' .N,.s„.d , .i , .j, + 7.0 ,5.B .N,.s v .i.,.j y) / "/„, 

Na šmykovej pev nosti sa podieľa súdržnosť aj uhol vnútorného trenia zeminy - efektívne šmykové parametre 

V zemine prebehla konsolidácia, voda je z pórov zeminy vytlačená - dlhodobé zaťaženie povrchu 

q ' t k P a ) - 21,0 
VH„ (kN) = 0.0 

Únosnosť 
N c - 13.934 
N , - 5,798 
N .. - 2,478 
z , ( tn )= 1.60 
I , (m) - 4,00 

R * - 121,0 
e j " ' N . ' s . ' d , - 1 

o d - 219,1 
R d, = 242,2 

efekt.priťaženie - vplyv D 
výsledná vodorovná sila 

Tvar základu 

s t = 1,020 
S , - 1,032 

s , - 0,970 

e < • ) - 0.0 

6 ( ° ) = 0.00 
HÍbka založenia 

d . = 1,084 
d j ' 1.066 
d , - 1.000 

hĺbka šmykovej plochy pod základovou škárou 
dĺžka šmykovej plochy od osi základu | 2,5*B ] trieda F1-F8 
kPa R * , - " " 9 5 , 7 kPa R j . " 25.5 kPa 

'ifijyu j ..Š'fk'.S'bľM'M!?*! i.ľ.'.!*'/?'^':-.*?.'.**-*!-:.*J-

kPa kontaktné napätie v ZŠ Základovú pätku 

kPa návrhová únosnosi zeminy v ZŠ Vyhovuje! 

sklon terénu od horizontály 
odklon V„ od zvislice 

Šikmosť zaťaženia 
i , = i „ = i . - 1.000 

Šikmosť terénu j c " 
i , ; j . 1.000 1.000 

| 1,0*B ] Platí pre zeminy 

9lt".(. 
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2. Geotechnicka kategória > l . M S Posúdenie únosnosti základovej pätky | Stena ST2-A1.BI 

Geometria základovej pätky Jednostupňová základová pätka Dvojstupňová pätka s krčkom 

15,70 m dĺžka pätky : 1- KŔČOK = 0.00 m - dĺžka krčku pätky 

B PÄTKA = 1.20 m šírka pätky ; B KŔČOK = 0,00 m - šírka krčku pätky 

M PÄTKA * 0.40 m výška pätky ; H KŔČOK = 1,60 m - výška krčku pätky 

y i?a 23,0 kN/m 5 objem, tiaž pätky j '•' ZK = 23.0 kN/m' - objem.tiaž krčku 

234,0 kN hmomosť pi tkv V<a,- 0,0 kN - hmotnosť krčku 

Zaťaženic základovej pätky Fd.n - I 7o i*°w * vVX7...."Q,,. <iúvi hové httítntttv 
V , - 3 443.0 kN exc v B - 0,200 exc V j " 0.500 zvislá sila, excentricity 

H L„ - 0.0 kN 458.9 M rz.v., - 1721.50 M L Z H . " 0.00 

H M - 0,0 k N M e z . . - 0,0 M BZV.n " 688.60 M BZ.H., - 0.00 

E v . - 3 677,0 kN 
I H , . „ = 

I H B.„ -

0,00 

0,00 

kN 

kN I M B Z „ -

2 180,40 kNm 

688,60 kNm 

Efektívne rozmery pätky Výpočet účinnej plochy pätky zaťaženej kombináciou síl : V - M - H 

exc L * 0,593 m - výsledná excentricita v smere L exc t / L = 0.038 

exc„ - 0.187 m - výsledná excentricita v smere B exc B / B = 0,156 

A lilld ~ 11,981 m! L t f c l 1 ( m ) » 14,514 B cicu (m) = 0,825 efektívne rozmery putky 

Odvodnené podmienky Rj= (c/.N,.s t.d,.i,.j,+ q ' . N , ^ , . ^ * 7 . 0 ,5 .B .N v . s r i 7 . j : / ) / 7R.. 

Na šmykovej pevnosti sa podieľa súdržnosť aj uhol vnútorného trenia zeminy - efektívne šmykové parametre 

V zemine prebehla konsolidácia, voda je z pórov zeminy vytlačená - dlhodobé zaťaženie povrchu 

q ' (kP»)«= 21.0 

EH.0cN)= 0.0 

Únosnosť 

N . = 13.934 

N , - 5.798 

N . - 2.478 

z , ( m ) - 1,20 hĺbka šmykovej plochy pod základovou škárou 

1 s (m) " 3,00 dĺžka šmykovej plochy od osi základu 

R i = 122,9 kPa R *, - 96,2 kPa 

cfekt.priťaženie - vplyv D 

výsledná vodorovná sila 

Tvar základu 

s e - 1.011 

s q - 1.019 

s .. - 0,983 

/ ? ( • ) - 0.0 

e ( c ) = o,oo 

Hĺbka založenia 

d ( = 1.110 

d „ = 1,086 

d , - 1.000 

' N 

R .i. 

s, * d c * i 

306,9 

234,2 

h.'.y. 
kPa 

kPa 

V dq -
e('u?'S'jst:h"hfJ'\ 

kontaktné napätie v ZŠ 

návrhová únosnosť zeminy v ZŠ 

sklon terénu od horizontály 

odklon V. od zvislicc 

Šikmosť zaťaženia 

i , » i , = i . - 1,000 

Šikmosť terénu j c -

i j , = j - 1,000 1.000 

[ l,0*B ] Platí pre zeminy 

(2 ,5 'BJ trieda Fl-FS 

R d . = 15.1 kPa 

i 7 ' *(B72) *N . *s-, 'i-. * i . 'ý, I -/R. 
Základová pätka 

Nev > hov uje ! 
131% 

2. Ceotechnická kategória > l.MS Posúdenie únosnosti základovej pätky Stena ST2 - A2.B2 

Geometria základovej pätky 

L PÄTKA - 13.80 m 

B PÄTKA • 1.20 m 

H PÄTKA " 0.40 m 

7 z p " 23,0 kN'm 5 

V c i , - 205,7 kN 

Zaťaženie základovej pätky 

V . - 2 455,3 kN 

H L í - 0,0 kN 

H „.„ - 0.0 kN 

S V „ = 2 661,0 kN 

Efektívne rozmery pätky 

exc , - 0,634 m - výsledná 

Jednostupňová základová pätka Dvojstupňová pätka s krčkom 

dĺžka pätky L K R O O K = 

šírka pätky B KŔČOK S 

výška pätky H KŔČOK = 

objem, tiaž pätky '/ ZK = 

hmotnosť pätky Vq3.„ = 

" " Ed.n - l 7 u * G v , + 7o,*Qu + \ V 

exc v.B ' 

M LZ „ • 

Mnz„ = 

I H L . „ . 

I H „.„ = 

0.200 

458.9 

0.0 

0,00 

0,00 

exc V.L -

M LZ.-V.„ = 

M BZ-V r • 
kN 
k N 

0.00 

0.00 

1,60 

23,0 

0,0 

0.500 

1227,65 

491.06 

I M i z , • 

I M BZ,„ • 

Výpočet účinnej plochy pätky zaťaženej kombináciou síl : Y 

excentricita v smere L exc L ' L - 0,046 

m - dĺžka krčku pätky 

m - širka krčku pätky 

m - výška krčku pätky 

kN/m" - objem.tiaž krčku 

kN - hmotnosť krčku 

návrhové hodnoty 
zvislá sila, excentricity 

M I_Z.M.„ « 0.00 

M az-im -- 0.00 

1 686,55 kNm 

491,06 kNm 

M • I I 
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exc t 

A tiet. 

0.185 

10,413 

m - výsledná excentricita v smere B 

m 2 L t M , ( m ) = 12,532 

exc B ' B -

B c ( d„(mj = 
0.154 

0,831 efektívne rozmery pitky 
Odvodnené podmienky Rj - (c,,'.N,.s,.d [.i (.j ( + q'.N q .s t | .(l , . i , . j , + 7 .0.5.B .N-,.s ri rj-,) / 7 „ , 

Na šmykovej pevnosti sa podieľa súdržnosť aj uhol vnútorného trenia zeminy - efektívne šmykové parametre 

V zemine prebehla konsolidácia, voda je z pórov zeminy vytlačená - dlhodobé zaťaženie povrchu 

q ' t k P a ) - 21,0 

EH, (kN) - 0,0 

Únosnosť 

N E = 13,934 

N, - 5,798 

N . , - 2,478 

z , (m)= Í,20 

I , (m) - 3.00 

R d . ' 123,1 

cd • N f * s f

, d c ' í c 

o a - 255,5 

R d < = 234,7 

efekt.priťaženie - vplyv D 8 ( • ) - 0.0 

výsledná vodorovná sila 9 ( s ) = 0.00 

Tvar základu Hĺbka založenia 

l « - 1.013 j d ; = 1.110 

i s ,= 1,022 : d q = 1,086 

s , - 0,980 d - , - 1,000 

hĺbka šmykov ej plochy pod základovou škárou 

dĺžka šmykovej plochy od osi základu 
kP.i 

k'.y 
kPa 

IcPl 

Vdq" 96,5 kPa 

,?'.*. NA!. ÍÍI*.5 I!I* } I * hl. ?«?. 

kontaktné napätie v ZŠ 

návrhová únosnosť zeminy v ZŠ 

sklon terénu od horizontály 

odklon V„ od zvislice 

Šikmosť zaťaženia 

: i e - i , - i , " I.OOO 

Šikmosť terénu j c -

i j , - j - , - 1,000 1.000 

[ I.O'B ] Piati pre zemin; 

[2.5*B] trieda F1-F8 

j R d , = I5.l kPa 

: y" -(B/2) * N , % *d, " i , * j , / ' 

Základov á pätka 

Nevy hov uje! 
I091-; 

2. Geotechnicka kategória > I . M S | Posúdenie únosnosti základovej pitky Stena ST3 - H F 

Geometria základovej pätky Jednostupňová základová pätka . Dvojstupu 
L PÄTKA " 15.90 in dĺžka pätky : L KŔČOK " 0,00 

B PÄTKA ' 1.70 in šírka pätky : B KRCOK ^ 0,00 
:'ATKA 0.40 m výška pätky Fl KŔČOK i ,60 

IV "" 23.0 kN/m 3 objem, tiaž pätky • 7 Z K * 23,0 
335,7 kN hmotnosť pätky i Voz . - 0,0 

Zaťaženie základovej pätky ; É d . . " Í 7 , i * < ; . , * 7QI*Q 1 i , + 1Í/.*E-)'Q J*QU 

v „ = 3 507,9 k N exc V B = 0.100 exc V L >= 0.500 
0,0 k N M i i , " 324.1 M u-v j * 1753,95 

II B . • 0.0 kN M B z . " 0.0 MBZ.V,„- 350.79 

3 843,6 k N 
I H L,„ - 0,00 kN 

3 843,6 
T H B.„ = 0,00 kN I M B z . „ = 

exc p -

m - dĺžka krčku pätkv 
m - širka krčku pätkv 
m - výška krčku pätkv 
kN'nv - objem.tiaž krčku 
kN - hmotnosť krčku 

návrhové hodnoty 
zvislá sila, excentricity 

M tz-u„ - 0.00 
M uZ-H.n ' 0,0f 
2 078.0S kNm 
350,79 k.Nm 

ic rozmery pätky Výpočet účinnej plochy pätky zaťaženej kombináciou s i l : V - M - H 
0.541 m - výsledná excentricita v smere L e x c L / L - - 0.034 
0,091 m - výsledná excentricita v smere B e x c B / B » 0.054 

m : 1 cf.ki(m)' 14.819 B c M J ( m ) ° 1,517 efektívne rozmery pätky ., = 22,487 
Odvodnené podmienky Rd" (cďN [ . s < .d < . i , . j t + q 'N q . s q .< i l . j q . j q + -/.0.5.B.N ,.s , . i , . . j v ) / y R , 

Ka šmykovej pevnosti sa podieľa súdržnosť aj uhol vnútorného trenia zeminy - efektívne šmykové parametre 
V zemine prebehla konsolidácia, voda je z pórov zeminy vytlačená - dlhodobé zaťaženie povrchu 

q ( k P i ) - 21.0 
E H . (kN) - 0.0 

Únosnosť 
N C - 13,934 
N ,, - 5,798 
N » 2,478 
z ( m ) - i,70 
l . (m) 

R J. 
v j ' N V S j ' d ; * 

ot • 170J9 

R d, - 243,7 

( ? ( " ) - 0,0 
e ( ° ) = o.oo 
Hĺbka založenia 

d c = 1.081 
d , - 1,064 
d , - 1,000 

hĺbka šmykovej plochy pod základovou škárou 
4.25 dĺžka šmykovej plochý od osi základu [2,5*BJ trieda FI-F8 
120.8 kPa R J : * 9 5 , í " kPa Ŕ3 27.3" ' kPa 

j . ' 'R.. q ' * . N , * s , * . < i s * . í , { ; • > , . . ľ ' * ( B / 2 ) * N , - s . , ' d 
kPa kontaktné napätie v ZŠ Základová pätka 
kPa návrhová únosnosť zeminy v ZŠ Vyhovuje ! 

efekt priťaženk- - vplyv D 
výsledná vodorovná sila 

Tvar základu 
i S « - 1.020 

s „ = 1,033 
s -,» 0,969 

sklon terénu od horizontály 
odklon V n od zvislice 

Šikmosť zaťažen ia 
Í C = Í g = Í . = 1,000 

Šikmosť terénu j . -

Áí.".h.~ 1.000 ' - o . 0 0 . 

[ 1.0*B ] Platí pre zeminy 

...h:'X* 
70% 
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Statický posudok a zhodnotenie existujúcich stavebných objektov pre možnosť nadstavby 

2. Ceolcchpická kategória > l.MS [ Posúdenie únosnosti základovej pätky | Stena S T 4 - HP 
Geometria základovej pätky 

PÄTKA " 

B PÄTKA " 

I'PÄTKA : 

1 5.90 
1,20 
0,40 
23.0 

237,0 
k N W 
kN 

Zaťaženie základovej pätky 
V . - 2 294 . Í k N 

H i » = 0.0 k N 
H „.„ = 0,0 k N 

E V „ - 2 531,1 kN 

Jednostupňová základová pätka ' Dvojstupňová pätka s krčkom 
dĺžka pätky i L-KRCOK" 0.00 m - dĺžka krčku pätkv 

šírka pätky B K R f 0 K - 0.00 m - šírka krčku pätky 
výška pätky • H KŔČOK* 1.60 m - výška krčku pätk) 

objem, tiaž pätky 7 Z K " 23,0 kN.'m3 - objem tiaž krčku 
hmotnosť pätky \ V G2. B

 = 0,0 kN - hmotnosť krčku 
É*. - ÍVGia + y,j,'Qu * ýŕÍ7**'<& 
exc V 3 - 0.200 exc v l - 0.500 
M u . . " 170,2 M,.z.v.„= 1147.05 
M B z „ = 0.0 M t í . t ŕ 458.82 

Z H U = 0 ,00 kN E M u , " 1 3 1 7 ^ 5 kNm 

>. H B.R - 0 ,00 kN S . M _ B Z , , = 458,82 kNm 

navrhni č hodm ty 
zvislá sila. vxcentricity 

M U - i i » 0,00 
M BZ-H.» " 0.00 

Efektívne rozmery pätky 
exc ,= 0,520 m-výsledná 
exc B = 0.181 m-výsledná 
A . h u - 12 ,444 m' 

Výpočet účinnej plochy pätky zaťaženej kombináciou síl: V - M - H 
excentricita v smere L exc L / L = 0.033 
excentricita v smere B e x c B / B = 0,151 
L . | - A , (m)- 14.859 B .tai ("H ~ 0.837 efektívne rozmery pätky 

Odvodnené podmienky : Rj = (cj'.N,.s,.d,.i,.j, + q •N u.s s.d,,.i,.j q + 7.0,5.B.N.,.s,.i,.j ?) / 
Na šmykovej pevnosti sa podieľa súdržnosť aj uhol vnútorného trenia zeminy - efektívne šmykové parametre 

V zemine prebehla konsolidácia, voda je z pórov zeminy vytlačená - dlhodobé zaťaženie povrchu 

q t kPa)" 21.0 efekt priťaženic - vplyv D 
ľ.H„(kN)= 0,0 výsledná vodorovná sila 

Únosnosť Tvar základu 
N „ « 13,934 s , » 1,011 j 
N , - 5,798 s , - 1,018 
N = 2.478 . . . . . s-.= 0,983 i 
z , (m)» 1,20 hĺbka šmykovej plochý pod zák ladovou škárou 
1 , (m) - 3.00 dĺžka šmykovej plochý od osi základu 

R & " 122,8 kPa R i , 96.2 kľ.) 
c ť ' N ' ' s ' . * . d í * i - * . t / Ä - .í Í.*&.*'.b.'/h'kf.7*-y. 

ot - 203 ,4 kPa kontaktné napätie v ZŠ 

( < ( ' ) = 0,0 
e (°) = o,oo 
Hĺbka založenia 

d c = 1,109 
d n = 1.086 
d - - 1.000 

sklon terénu od horizontály 
odklon V„ od zvislice 

Šikmosť zaťaženia 
' c ~ i j " i ? " 1.000 

Šikmosť terénu j e « 

Ín"X: " ! . 0 0 0 1,000 
( l,0*B ] Platí pre zeminy 
[ 2 . 5 ' B ] trieda F1-H8 

234 ,3 kPa návrhová únosnosť zeminv v ZŠ 

R d . = 15.3 
*(B'/2) * N . *s, *d. 
Základová pätka 

Vyhovuje ! 

IcPa 

J ' 

87". 

2 . Geotechnicka kategória Piesčité a Jirkovití zeminy - Piesok ( Sand ) / Š t rk ( Gravel) 

C I O 

2. geotechnicka kategória v ! Obvyklé typy stavieb a zäklaJov. pri ktorých nevznikajú mimo- 2.GK 

riadne riziká a základové pomery, alebo podmienky zaťaženia nie sú zložité. Podzemná voda ovplyvňuje usporia

danie objektov. Horninové prostredie sa v rámci stavby mení, jednotlivé vrstvy podložia majú premenlivú hrúbku 

resp podložie tvoria zvláštne, veľmi stlačiteľné zeminy Náv-Th podľa kvantitatívnych geotechnických parametrov 

1. MS únosnost - GEO •» ' Porušenie, alebo nadmerná deformácia horninového prostredia. Na stano

venie odolnosti je významná pevnosť zemín, alebo skalných hornín 

Návrhový postup 2 (STN-EN) » ! A 1 + M 1 + R 2 NP2 

Parciálne súčiniteie zaťaženia yy Parciálne súčiniteie pre parametre zemín 7'̂ , 

V 01,:' 1.35 ; G „ = 1,00 v , - 1.00 v , - ' 1.00 y.,' 
Vy.d» = 1.50 V j j , - 0,00 i y ' 1,00 y • 1,00 1.0 

Parciálne súčiniteie plošných základov 7 „ yK^ = 1,40 y t h = 1,10 
Základová pôda Materiálové charakteristiky zeminy Trieda S 1 - S 5 , Gl-GS 

Zäkladný druh zeminy : ŠTRK / GRAVEL • I tneda G3 - Štrk + jemnozmná primes J » j t í 3 

Doplnková frakcia : piesätá pn'mes • sicIGr - Gravel značka EN' / IGP 
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Frakcia zeminy : jemnozmný štrk ] v j fGr - ftne GRAVEL ( 2.0inm < d < 6,3mm ) 

Fyz-mech. charakt zeminy v základovej škáre - Odvodnené podmienky - Efektívne šmykové parametre 

c(kPa)^ 0.0 efektívna súdržnosť 'ŕ ( c ) * 30,0 efektívny uhol vnútor. 

c d (kPa)= 0,0 charakt. 'návrhov á hodnota pi ( 0 ) - 30.0 trenia - charakt . návrh. 

Vplyv hladiny podzemnej vody HPV neovply vňuje výpočet únosnosti zeminy zeminy SI-S3, GI-G3 

1,00 hĺbka založenia - min.vzd. od U T y , < k r W > - 21,0 tiaž zeminy nad ZŠ 

3,00 úroveň HPV pod základovou íkárou y (kN/m 3)" 19,0 tiaž zeminy pod ZŠ 

1,20 minimálny pôdorysný rozmer pätky / j ' (kN/m ) - 21,0 .-rem nad ZŠ red.vztlak. 

2,4Q hĺbka pod ZŠ - vplyv HPV y ( k N / m 3 ! ' 19,0 zem pod ZŠ red.vztlak 

2. Geotechnicka kategória > l.MS | Posúdenie únosnosti základovej pätky ľ Stena S T 2 - A 1 , B I 
Geometria základovej pätky Jednostupňová základová pätka Dvoj stupňová pätka s krčkom 

1- P.ATKA = 15.70 r.', dĺžka pätky F- KŔČOK 0.00 in - dĺžka krčku pätky 

B PÄTKA " 1,20 11! šírka pätky B KR(*Ok 0.00 Hl - šírka krčku pätky 

U PÄTKA = 0.40 m výška pätky H KKČOK 1.60 ni - výška krčku pätky 

Vzp ~ 23,0 kN/m 3 objemová tiaž betónu : 7ZP 23.0 kN/m'' - objem.tiaž krčku 

V u i " 234,0 kN hmotnosť pätky VCz.„ 0,0 kN - hmotnosť krčku 

Zaťaženie základovej pätky 7 QI*QM + t*« návrhové hudnot) 
V , = 3 443.0 kN e x c V B = 0.200 exc V.L 0,500 zvislá sila. excentricity 

11 L n ~ 0,0 kN M u , , • 458,9 M LZ.V.. • 1721.50 M U H , = 0.00 
H „ „ = 0.0 kN M a z , ' 0.0 MBZ.V., 688 ,60 M BZ-HJI • 0.00 

E V . " 3 677.0 kN 
X H , . „ = 0,00 kN I M L Z , » = 2 180,40 kNm 

3 677.0 kN 
I H B , = 0,00 kN I M B Z . » - 688,60 kNm 

Efektívne rozmery pätky Výpočet účinnej plochy pätky zaťaženej kombináciou sí l : V - M - H 

exc L (m)= 0,593 výsledná excentricita v smere 1. exc, / L = 0.038 
exc B ( m ) ' 0,187 výsledná excentricita v smere B exc „ / B " 0,156 

A . M . I = 11,981 m ' L „.i,, (m) = 14.514 B t M , i ( m ) ° 0.825 elektlvne rozmery pätky 

Odvodnené podmienky i Rj= (c,,'.N I.s,.d,.i c.j t + q'.N,.s, 1.d,.i,.j, 1 + 7.0,S.B.N,.s.,.i,.j-,) / 7 « . , 
Na šmykovej pevnosti sa podieľa súdržnosť a uhol vnútorného trenia zeminy - efektívne šmykové parametre 

q ( k P a ) = 21,0 efekt.priťaženie - vplyv D / S ( ° ) = 0,0 sklon terénu od horizontály 

E H . 0 c N ) = 0,0 výsledná vodorovná sila 0 0 = 0,00 odklon V , od zvislice 

Únosnosť Tvar základu Hĺbka založenia Šikmosť zaťaženia 

N , - 30.140 : s a - 1,011 d . - 1.110 ' ť ' , " ' . = 1.000 
N < = 18.401 s q = 1.028 d , , ' 1.102 Šikmosť terénu j e = 
N . - 15.070 s .. = 0,983 d . = 1.000 j , = j -. " 1.000 1,000 
z , tmi - 2,400 hĺbka šmykovej plochy pod základovou äkárou [ 2*B ] Piati pre zeminy triedy 

l , ( m > - 7,200 dĺžka šmykovej plochy od osi z ikladu [ 6,0*B ] S1-S2-S3, G1-G2-G3 

R«.= 0.0 kPa I R 3 1 2 , 9 kPa R j , • 83.0 kPa 
cd- • N * s, * d , ' i M . . . R . q " N , * s q ' d , * i , * j , ; y„ , : f *(B'/2)*N., *s. "a. ' i , * j / > R 

"a - 306 ,9 kPa kontaktné napätie v ZŠ Základová niitka 
R 8 % 

395,9 kPa návrhová únosnosť zeminy v ZŠ Vyhovuje! 

D(m) = 

DIIPV (m) = 

min.(B.L)-

2.0 * B = 
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Posúdenie napätosti v základovej škáre bolo v 1.etape spracované pre jemnozrnné zeminy so 

zohľadnením pozitívneho vplyvu prekonsolidácie ( odvodnené podmienky - efektívne Šmykové 

parametre ). V tejto etape nebol zohľadnený pozitívny vplyv šlrkopieskovej podušky. Výsledné 

hodnoty napätosti sú : 

Stena STI í blok A1-BI ) 

Stena STÍ ( blok A2-B2 ) 

Stena ST2 t blok A1-BI t : 

Stena ST2 ( blok A2-B2 ) 

Stena ST3 t blok HP ) : 

Stena ST4 ( blok H P ) : 

CT„ = 219,1 kPa < R d c = 242,2 kPa ( 90 % ) Vyhovuje ! 

t r d = 218,1 kPa < R,j c = 242,9 kPa ( 90 % ) Vyhovuje ! 

Ot = 306,9kPa> Ä ( f r = 234,2 kPa ( J31 % ) Nevyhovuje .' 

<7d = 255,5 kPa > R„ c = 234,7 kPa ( 109 % ) Nevyhovuje .' 

a„ = 170,9 kPa < R<ic = 234,7 kPa ( 70 % ) Vyhovuje ! 

a t = 203,4 kPa < R j c = 234,3 kPa ( 87 % ) Vyhovuje ! 

V druhej etape bol zohľadnený pozitívny vplyv štrkopieskovej podušky v roznášacej zóne 

Posúdenie je vypracované pre najnepriaznivejší stav - Stena ST2 ( A l - B l ) 

Stena ST2 ( blok A1 -B 1 ) : aú = 306,9 kPa < Rd c = 395,9 kPa ( 78 % ) Vyhovuje ! 

Napätosť v úrovni základovej škáry vyhovuje pre základové pásy všetkých posudzovaných 

objektov v skutkovom stave aj vo fáze priťaženie 1 podlažím. 

Ohybové namáhanie základového pásu ( Kontaktné napätie bez váhy základu a nadnásypu l 

Stena STÍ t pás šírky 1.6m) : a 0 i i = 219.1 kPa-25*1,35*0,4 - 21*1.35*1.6 = 160.2 kPa 

L k = 0,65+0.15*0.3-0.695m M , = 160.2*0.695*0.348 = 38.7 kNm 

Stena ST2 ( pás šírky 1.2m ) 

U = 0.40+0.15*0,4 = 0,46m 

Stena ST3 ( pás šírky 1,7m ) 

U = 0.65+0.15*0,4 = 0,71m 

(JOH = 234,7 kPa - 25*1,35*0,4 - 21*1,35*0.9 = 195,7 kPa 

M k = 195.7*0,46*0,23 = 20,7 kNm 

UoH = 170.9 kPa - 25*1,35*0,4 - 21*1.35' 1.0 = 129.1 kPa 

Mi = 129.1*0.71*0.36 = 32.5 kNm 

Stena ST4 ( pás šírky- 1,2m) : r r 0 „ = 203.4 kPa - 25*1.35*0,4 - 21*1,35*1,0 = 161,6 kPa 

l . k = 0.40+ 0.15*0,4 = 0.46m ivl k = 161.6*0.46*0.23 = 17.1 kNm 

Železobetónové pásy stien majú rovnakú koncepciu riešenia. Ich výška je 350mm, sú zhoto

vené z betónu triedy B i l ( zodpovedajú triedy BI2.5 / C12/15 ). Sú vystužené viazanou betonár

skou výstužou v pozdĺžnom a priečnom smete z ocele tried) 10335 ( J ). Pozdĺžna výstuž pásov je 

konštrukčná, priečna výstuž je nosná. Tvoria j u príložky J priemeru 12mm, umiestnené pri spod

nom aj hornom povrchu vo vzájomnej vzdialenosti 200mm ( 5ks/m' i . Vzdialenosť ťažiska výstu

že od okraja dosky je 35mm ( nie je dodržaná minimálna hodnota krycej vrstvy betónu I. 

I ýpočet momentovej únosnosti ž. b základového pása . 

Norma: E N 1992-1-1 

Betón: (12/15 f Ä = 12,0 MPa f c l m = 1.60 MPa E,--27000 MPa 
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Oceľ: 10245 K f>k=245 MPa Es=200000 MPa 

Súčiniteľ: yc=1.500 y,=l,150 „„=1.000 

Zaťaženie : N E J=0.00 kN ME_=45. i 0 kNm 

Prierez: A b =0,350m 2 A s=1131.0mnr d=0.309 m zb=0,298 m 

Pozdĺžna výstuž : (z - vzdialenosť ťažiska radu výstuže od spodného okraja prierezu) 

5 x <t>l2.0 z = 309 mm A„ = 565.5 m m : t, = 200.0 mm 

5 x ij)l 2.0 z = 41 mm A> = 565.5 m m ; t s = 200.0 mm 

Posúdenie : Mu = .37,55 kNm 

Stena STÍ ( A-B. vnút. pás ) : M k = 38,7 kNm < Mú = 37,6 kNm ( 103% ) - Nevyhovuje ! 

Stena ST2 ( A-B. krajný pás ) : l\if = 20,7 kNm > Mú = 37.6 kN m ( 55 % ) - Vyhovuje ! 

Stena ST3 ( HP. vnút. pás ) : M k = 32,5 kNm < Mú = 37,6 kNm ( 86 % ) - Vyhovuje ! 

Stena ST4 ( HP. krajný pás ) : M k = 17,1 kNm < Mú = 37,6 kNm ( 45 % ) - Vyhovuje ! 

V rámci vnútorných nosných stien STÍ ( všetky 4 obytné bloky ) je ohybová únosnosť pásov 

pri I-podlažnej nadstavbe vyčerpaná - prekročenie o 3% je možné akceptovať. V rámci zákl. pá

sov ostatných stien obytných blokov a hosp. bloku únosnosť dosahuje hodnoty 45-86%. Nie je 

však možná realizácia nadstavby 2 podlaží v rámci obytných blokov ! 

5.4. Nosné steny z pórobetónových a keramických panelov 

ZVISLÉ ZAŤAŽENIE PRIEČNEJ 

NOSNEJ STENY v kN/m 

OBYTNÉ B L O K Y HOSPOD. PAVILÓN ZVISLÉ ZAŤAŽENIE PRIEČNEJ 

NOSNEJ STENY v kN/m Stena STI 

vnútorná 3.6m 
Stena ST2 

krajná 1,95m 
Stena ST3 

vnútorná 6.0m 

Stena ST4 

krajná 3.15m S T A T U S NORMA 

Stena STI 

vnútorná 3.6m 
Stena ST2 

krajná 1,95m 
Stena ST3 

vnútorná 6.0m 

Stena ST4 

krajná 3.15m 

Skutkový stav STN S 01.7 61.1 57.0 35.5 

Skutkov ý stav EN x E 
— 113.8 75.0 64.5 40.6 

Nadstavba 1 podlažia EN c. r-. 
127.8 87,6 87,4 57.2 

Skutkový stav STN S E 128.4 117,9 75.7 

Skutkov ý stav EN "í 
c:-

161,1 139.9 90.0 

Nadstavba 1 podlažia EN i 174,7 136,5 86,9 

Skutkový stav bľN 2 = 
Skutkov v stav r.N 1 

• 

i" IM 109.0 

Nadstavba 1 podlažia 1-.N -r 121,7 

Pórobetónový panel ( hrúbka 300mm. výška 2.6m ) : min. pevnosť Rj = 800 kPa 

V „ - „ = 127.8 kN - navýšenie z titulu otvorov 14,7/12,2 = 20 % 

V„,„„ = 127.8*1.2 = 153,4 kN ( exc=0.025m ) Mn = 153,4*0.01 = 1.5 kNm 

Keramický panel ( hrúbka 300mm. výška 2.9m ) : min. pevnosť R<( = 1500 kPa 

V„.„m = 174.7 kN - navýšenie z titulu otvorov 14.3/9.9 = 45 % 

V„.„ m = 174.7* 1.45 = 253,3 kN ( c.\c=0,025m ) Mn = 253,3*0.01 = 2.5 kNm 

_ — _ _ _ _ _ strana - 43 -



Z A R I A D E N I E P R E S E N I O R O V 

Statický posudok a zhodnotenie existujúcich stavebných objektov pre možnosť nadstavby 

K použitým stenovým panelom sa nepodarilo získať žiadne ďalšie podrobné technické para

metre. Pórobetónové panely boli zhotovené ako konštrukčne vystužené dielce ( zvárané siete pri 

obidvoch povrchoch + konštrukčná výstuž ). pevnosť pórobetónu mala minimálnu hodnotu 3 iMPa. 

Posúdenie únosnosti týchto stenových panelov je zvlášt" problematickou záležitosťou. Ich pô

vodný návrh bol spracovaný v zmysle STN 731 101 ( Navrhovanie murovaných konštrukcií ). V 

zmysle tah.2 pre dielce výšky ht > 2500mm. pevnosti P?0 uvádza STN únosnosť muriva z týchto 

panelov Rj = 800kPa. 

Súčasná technická legislatíva ( STN EN 1996 - Murované konštrukcie ) posúdenie takto zho

tovených stien neobsahuje Ich posúdenie bv malo byť riešené v rámci samostatnej metodiky pre 

vyslúžené pórobetónové dielce. Táto však neexistuje, naviac aj tak by nebola pre tieto dielce pou

žiteľná, nakoľko technický spôsob ich zhotovenia ( nedostatočné ošetrenie výstuže pred jej zalia

tím v autoklávovej fonne ) nezodpovedá teoretickým predpokladom normy. 

Posúdenie pórobetónových stenových panelov v zmysle pôvodnej legislatívy STN pre realizo

vaný stav vychádza nasledovne: 

Obytné bloky ( 4 podlažia l - Pórobetónové panely 2.NP v zmysle pôvodného návrhu mali re

zervu pre priťaženie ďalšou stropnou úrovňou cca 15% - táto hodnota nevykazovala dostatočnú 

rezervu pre priťaženie 4 stropnými úrovňami. Z uvedeného dôvodu boli v úrovni l.NP použité 

keramické panely, ktorých únosnosť je dvojnásobná ( vyhovujúci stav pre skutkové zaťaženie, aj 

pre priťaženie nadstavbou 1 podlažia ) 

Stena STÍ (2.NP) > N j = 1.2*91.7=110kN Mj=110*0.01 = 1.1 kNm Využitie 85% 
Stena ST2 (2.NP) > Nj= U *61.1=67,2kN / Mu =67,2*0.05=3,4kNm Využitie 74% 

Hospodársky pavilón ( 2 podlažia ) - V l.NP boli v rámci 2 stien použité pórobetónové diel

ce, v rámci ostatných 4 stien keramické dielce. Keramické dielce majú dostatočnú únosnosť v 

skutkovom stave aj pre priťaženie 1 podlažnou nadstavbou. Pórobetónové panely l.NP v zmysle 

pôvodného návrhu nemajú rezervu pre priťaženie. ich únosnosť v skutkovom stave je dokonca 

prekročená o 1 1 % . Panely krajnej steny dosahujú stav napätosti 99%. Ostatné 4 nosné steny ( 3 

vnútorné. 1 krajná ) sú zhotovené z keramických panelov. ktorých únosnosť je dvojnásobná ( vy

hovujúci stav pre súčasné zaťaženie, aj pre priťaženie I-podlažnou nadstavbou ). Dôvod, prečo 

boli dve sten> l.NP zhotovené ako pórobetónové je neznámy - jedná sa o nelogické riešenie. 

Stena ST3CI.NP) > Nj= 1.2*108,5= 130.2kN / M d = 130,2*0.Ol = 1.3kNm Využitie 111% 

Stena ST4 (l.NP) > N . = 1,2*66,3=79.5kN / M d«79.5*0,05=4.0kNm Využitie 99% 

Teória návrhu stenových dielcov v zmysle STN 731101 výrazne znižuje reálnu únosnosť tých

to prvkov a zďaleka nevystihuje ich skutkové pôsobenie. V skutočnosti sa totiž nejedná o murivo 

( viac dielcov na sebe s vodorovnými makovými škárami ). ale o samostatné vystužené dielce, 

ktorých výška zodpovedá celej výške podlažia. 
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Pórobetónové dielce mali byť posudzované v zmysle pôvodnej STN 731221 ( Navrhovanie 

pórobetónových konštrukcií ). Posúdením \ zmysle tejto normy vychádza únosnosť stenových 

panelov vysoko nad hodnotami zaťažení - dostatočná rezerva únosnosti aj pre priťaženie jedno

podlažnou nadstavbou. Problémom je. že použitiu tejto normy bráni reálny spôsob zhotovenia 

dielcov - počas výrob) totiž neboli dodržané podmienky ošetrenia výstuže ( nebola pozinkovaná, 

ani zbavená korózie podľa predpisov ). 

Z uvedeného vyplvva nasledovné : 

STN 731101 - výrazne poddimenzováva stenové dielce, ich rezerva únosnosti na priťaženie nad

stavbou nieje dostatočná 

STN 731221 - preukazuje ich únosnosť a dostatočnú rezervu pre priťaženie projektovanou nad

stavbou 

Vzhľadom na tento konlliktný stav. nedosutok pôvodných a legislatívnych podkladov bola 

urobená podrobná vizuálna obhliadka dotknutí ch stenových konštrukcií objektov. Obhliadkou 

nebolí zistené náznaky trhlinových porúch, alebo iných poškodení, ktoré by avizovali prekročenie 

mechanickej únosnosti týchto dielcov. Reálne statické pôsobenie a únosnosť pórobetónových diel

cov sa výrazne viac pnkláňa k podmienkam STN 731221. 

Z uvedeného dôvodu sa pre posudzované objekty povoľuje priťaženie 1-podlažnou nadstav

bou. Podmienkou realizácie je však minimalizácia hmotnosti nadstavby a jej konštrukčné zhoto

venie v zmysle predpokladov bodu 3.6. tohoto posudku. 

6. Z Á V E R 

Statické posúdenie a celkové zhodnotenie existujúcich 5 stavebných objektov bolo výrazne 

komplikované nedostatočnými technickými podkladmi ohľadom použitých pôvodných nosných 

dielcov stavbv. Vzhľadom na dobu realizácie nebolo možné získať a dohľadať všetky potrebné 

informácie. 

Ďalšou zásadnou komplikáciou bola zmena legislatívy a celkovej metodiky navrhovania a po

sudzovania dielcov - prechod z noriem STN na EN ( naviac časť dielcov, napr. stropné panely, 

bola navrhnutá metodikou dovolených namáham ). ľaktiež je nutné uviesť, že súčasne platné eu

rópske normy majú vyššie zaťažovacie nároky na nosné konštrukcie oproti pôvodným normám 

STN. 

Na základe výsledkov statického posudku preto udávam nasledovné - Posudzované 4 obytné 
bloky A1-42, B1-B2 a hospodársky pavilón HP je možné priťažiť maximálne I podlažnou nad
stavbou .' Podmienkou realizácie nadstavby je však dodržanie konštrukčných a zaťažovacích krité

rií popísaných v bode 3.6. tohoto posudku ( minimalizovanie zaťaženia - možné navrhnúť a zreali

zovať len ľahkú nadstavbu ). 
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Z A R I A D E N I E P R E S E N I O R O V 

Statický posudok a zhodnotenie existujúcich stavebných objektov pre možnosť nadstavby 

Vonkajšie obslužné výťahy je možné zrealizovať ! Predpokladá sa zhotovenie 2 výťahov, 

ktoré budú situované kontaktne v rámci štítových stien bloku A I a bloku B2 - rámcové dispozičné 

umiestnenie je znázornené v rámci schémy 2.2. 

Každú nosnú konštrukciu pre výťah zhotoviť ako samonosnú na celú výšku stavby, vrátane 

nových základov. Nosnú konštrukciu môže tvoriť oceľový skelet, ž.b. konštrukcia, respektíve 

môže byť vy/murovaná. V úrovni každého podlažia je potrebné NK výťahov v úrovni stropov pre

viazať s existujúcou stavbou ( atypické kolvenie odspodu ku stropným panelom, nakoľko vence sú 

nedostatočné ). Pod každý výťah zhotoviť základovú dosku z. dôvodu minimalizácie sadania oproti 

existujúcemu objektu s konsolidovaným podložím. 

V rámci každého existujúceho obytného podlažia a novej nadstavby bude potrebné v štítovej 

stene zhotoviť prepojovacie - komunikačné otvory. Tieto otvory budú situované nad sebou - ich 

umiestnenie je potrebné navrhnúť s ohľadom na štrkové rozmery dielcov n na pozíciu vzájomných 

vertikálnych spojov týchto panelov ( najvhodnejšie je umiestniť stred otvoru na stred spoja pane

lov ) 

Podmienkou správneho zhotovenia nadstavby a výťahov je vypracovanie projektovej doku

mentácie v úrovni projektu pre realizáciu stavby. Pri vypracovaní dokumentácie dodržať predpisy 

a ustanovenia tohoto posudku. Statickým výpočtom preukázať novoprojektovaný stav. 

December 2016 

Vypracoval : Ing. OBOŇA Stanislav 
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